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Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte § pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation,
identifiés par le symbole #.
Les paramétres sous-traités sont identifiés par (*).
Identification dossier : LSE15-55061
Identification échantillon : LSE1505-4335 Analyse demandée par : Agence Régionale de Santé
Rhéne Alpes -38032 GRENOBLE CEDEX 1
Nature: Eau de production
Lieu de Prélévement : STATION DE LA RONTA
Localisation exacte : STATION LA RONTA - ROBINET LAVABO
Dept et commune : 38 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
UGE : 0364 - CAPI SEMIDAO
Type d'eau : T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE PSV : 0000000537
Type de visite : P2 Type Analyse : P2M Motif du prélévement : CS
Nom de I'exploitant : SEMIDAO

Z.|. LA CRUIZILLE
13 rue benoit Frachon
38090 VILLEFONTAINE
Nom de l'installation : RONTA Type : TTP Code : 000382
Prélévement : Prélevé le 26/05/2015 a 09h45  Réceptionné le 26/05/2015
Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / DURIEUX Christine
Prélevement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN I1SO 19458 pour les eaux de
consommation humaine
Conditions de prélevements : INF
Flaconnage CARSO-LSEHL
Traitement : CHLORE

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure
sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité a la spécification, il n'a pas été tenu explicitement
compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse le 26/05/2015

Observations sur le terrain
Pluviométrie 48 h 38P2NM 0 mm/48h Observation visuelle

Mesures sur le terrain

Température de 'eau 3EP2NM 14.5 "G Méthode & la sonde Méthode interne 25| #
M_EZ008 v2
e
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e quaits

Température de |'air extérieur

pH sur le terrain

Conductivité brute a 25°C sur le
terrain
Chlore libre sur le terrain

Chlore total gur le terrain

Bioxyde de chlore

Analyses microbiologiques
Microorganismes aérobies & 36°C

Microorganismes aérobies & 22°C
Bacteries coliformes & 36°C
Escherichia coli

Entérocoques (Streptocoques
fécaux)

Caractéristiques organoleptiques
Odeur

Saveur

Couleur apparente (eau brute)
Couleur vraie (eau filtrée)
Couleur

Turbidité

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

Conductivité électrigue brute & 25°C
TAC (Titre alcalimétrique complet)
TH (Titre Hydrotimétrique)

Carbone organique total (COT)
Fluorures

Cyanures totaux (indice cyanure)

Equilibre calcocarbonique
pH & l'équilibre

Equilibre calcocarbonique (5 classes)

Cations
Ammonium
Calcium dissous

Magnésium dissous

Sodium dissous

JEP2NM

3BPZNM

3BP2ZNM

38P2NM

38P2NM

38P2NM

IBPZNM
3BP2NM

IBPZNM

3BPZNM

3BPZNM

JEPZNM
38P2NM
3BPZNM
38P2NM
3BP2ZNM

3BPZNM

3BPZNM

JEP2ZNM

3EP2MM

IBPZNM

JEP2NM

IEP2ZNM

FEPZNM

3BP2NM

J8P2NM

JEPZNM
JGPZNM

38F2NM

033

N.M.

<1

<1

<1

0 Chlore
0 Chlore
<5
<5
0
0.1

751
28.30
36.2

0.3

7.18

2 &l équilibre

<0.05

133.5
6.78
214

°C

pS/em
mg/l CI2
mg/l CI2

mg/l ClO2

UFC/mi
UFC/ml
UFC/H00 mi

UFC/100 ml

UFCM00 ml

mg/l Pt
mg/l Pt

NFU

mgll C
ma/l F-

pa/l CN-

mg/l NH4+
mg/l Ca++
ma/l Mg++
mg/l Na+

Méthode a la sonde
Electrochimie
Méthode 2 |a sonde

Spectrophotométrie a la
DPD

Spectrophotométrie & la
DPD

Spectrophotométrie & la
glycine

Incorporation
Incorporation

Filtration
Filtration

Filtration

Qualitative
Qualitative
Comparateurs
Comparateurs
Qualitative

Néphélométrie

Conductimétrie
Potentiométrie

Calcul & partir de Ca et Mg

Pyrolyse ou Oxydation par
voie humide et IR

Chromatographie ionique

Flux continu (CFA)

Calcul

Calcul

Spectrophotométrie au bleu
indophénal
ICP/AES apres filtration

ICP/AES aprés filtration

ICP/AES aprés filtration

Méthode interme
M_EZ008 v2

NF EN 27888
NF EN ISO 7393-2

NF EN ISO 7393-2

Méthode interne

NF EN IS0 6222
NF EN IS0 6222
NF EN I1SO 9308-1

NF EN ISO 93081

NF EN ISO 7899-2

NF EN ISO 7887
NF EN IS0 7887

NF EN 1SO 7027

NF EN 27888
NF EN 9963-1

Méthode interne
M_EM144
NF EN 1484

NF EN ISO
10304-1
NF EN ISO
14403-2

Méthode Legrand
et Poirier

Méthode Legrand
et Poirier

NF T90-015-2

NF EN ISO 11885
NF EN ISO 11885
NF EN ISO 11885
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LSE1505-4335
S.EEM.ILD A O

Potassium dissous

Anions
Chlorures
Sulfates
Nitrates
Nitrites

Métaux
Aluminium total
Arsenic total
Fer total
Manganése total
Baryum total
Bore total
Sélénium total

Mercure total

BTEX

Benzene

Toluéne

Ethylbenzéne

Xylénes (m + p)
Xyléne ortho

Styréne

1,2, 3-triméthylbenzéne

1,2 4-triméthylbenzéne
(pseudocuméne)
1,3 5-triméthylbenzéne (mésytiléne)

Ethyl tertiobutyl ether (ETBE)
Isopropylbenzéne (cuméne)
n propylbenzéne

Sec butylbenzéne

Xylénes (o +m+p)

4-isopropyltoiuéne (p cyméne)

IBPZNM

FEP2ZNM

JEPZNM

38P2NM

3BP2MM

JEPZNM

JEP2ZNM

FHPZNM

JBPZNM

3EP2ZNM

JEP2NM

JEP2ZNM

38PZNM

COV : composés organiques volatils

IEP2ZNM

JBPZNM

38P2NM

JBP2ZNM

JEPZNM

3BPZNM

38P2NM

JEPZNM

JBPZNM

JBP2NM

JBPZNM

3BP2MNM

38P2NM

JBPZNM

IBP2NM

1.5

51
216

237

<0.02

<2

<10

0.024
0.016
<2

<0.01

<05
<1

<05
<1

<05

<1
<1
<1
<05
<05
<0.5
<05
<15

<05

mg/l Cl-
mg/l SO4--

mg/l NO3-

mall NO2-

g/l Al
ugll As
pg/l Fe
Hg/l Mn
mg/l Ba
mg/l B

pg/l Se

ug/l Hg

pall
g/l
Hg/l
Ha/l
palt
Hall
Hg/l
g/l
Hall
na/l
g/l
Hg/l
pg/l
pall
uall

ICP/AES aprés filtration

Chromatographie ionique
Chrematographie ionique
Chromatographie onique

Spectrophotomeétrie

ICP/MS aprés acidification et
décantation
ICP/MS aprés acidification et
décantation

ICP/MS aprés acidification et
décantation

ICP/MS aprés acidification et
décantation

ICP/MS aprés acidification et
décantation

ICP/MS aprés acidification et
décantation

ICP/MS aprés acidification et
décantation

Fluorescence aprés
minéralisation
bromure-bromate

HS/GC/MS
HS/GC/MS
HSIGC/MS
HSIGCMS
HS/GCMS
HSIGC/MS
HSIGCIMS
HS/GCMS
HSIGC/MS
HS/IGCIMS
HS/GC/MS
HSIGCMS
HSIGC/MS
HS/GC/MS

HSIGCMS

B

NF EN ISO 11885

NF EN ISO
103041
NF EN ISO
10304-1
NF EN ISO
10304-1

NF EN 26777

IS0 17294-1 et NF
EN ISO 17294-2
1SO 17294-1 et NF
ENISD 17294-2
1S0 172941 et NF
ENISO 17294-2
180 172841 et NF
EN IS0 17294-2
IS0 17294-1 et NF
EN ISO 17294-2
IS0 17294-1 et NF
EN IS0 17294-2
I1SO 17294-1 et NF
ENISO 17294-2
Méthode interne
selon NF EN ISO
17852

NF EN ISO
114231
NF EN ISO
1142341
NF EN ISO
1142341
NF EN I1SO
1142341
NF EN ISO
114231
NF EN ISO
114231
NF EN ISO
114231
NF EN ISO
114231
NF ENISO
11423-1
NF EN ISO
1142341
NF EN ISO
114231
NF EN ISO
114231
NF EN SO
114231
NF EN ISO
114231
NF EN ISO
114231
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LSE1505-4335

Tert butylbenzéne

n-butyl benzéne

Xyléne p

Xyléne m

Isobutylbenzéne

MTBE (methyl-tertiobutylether)

Solvants organohalogénés

1,1,1,2-tétrachloroéthane
1,1,2,2-tétrachloroéthane
1.1, 1-trichloroéthane
1,1,2-trichloroéthane

1,1,2-trichlorotrifluoroéthane (fréon

113)
1,1-dichloro 1-propéne

1,1-dichloroéthane
1,1-dichloroéthyléne
1,2-dibromo 3-chloropropane
1,2-dibromoéthane
1,2-dichloroéthane

Cis 1,2-dichloroéthyléne
Trans 1,2-dichlorcéthyléne
1,2-dichloropropane
1,3-dichloropropane

2, 3-dichloropropéne

3-chloropropéne (chlorure d'allyle)

Bromochlorométhane
Bromoforme
Bromométhane
Chloroéthane
Chloroforme
Chlorométhane

Chlorure de vinyle
Chloropréne

Cis 1,3-dichloropropyléne
Trans 1,3-dichloropropyléne
Dibromochlorométhane
Dibromométhane
Dichlorobromométhane
Dichlorodifluorométhane
Dichlorométhane
Hexachloroéthane

JPZNM

3BP2ZNM

3BP2NM

38P2NM

38PZNM

8PZNM

3BP2NM
38P2NM
3EP2NM
JBPZNM

3BP2NM

3BPZNM
JEP2MM
J8P2NM
3BP2NM
3BP2NM
3BP2MNM
JBP2ZMM
3BPZNM
2BP2NM
38P2ZNM
JBPZNM
3BP2ZNM
JEP2NM
JBPZNM
3EP2NM
2aP2NM
ZBP2ZNM
38P2NM
3BPZNM
3IBP2MNM
3BP2NM
3BP2NM
3BP2ZNM
38P2NM
38P2NM
3BP2MNM
JBPZNM

3BPZMNM

<05
=05

<05

<05

<0.5

<05

<0.50
= 0.50
<0.50
<0.50
<0.50

<0.50
< 0.50
<0.50
<0.50
<0.50
=0.50
<0.50
<0.50
<0.50
<0.50
<0.50
<050
<0.50
0.78
< 1.00
=0.50
<0.50
= 0.50
=0.50
=0.50
<2.00
<2.00
0.65
<0.50
<0.50
<0.50
<50
=0.50

Hg/l
Hg/!
Hg/l
uall
g/l

o/l

ug/l
Hgll
Hall
Hg/l
pall

pall
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
Mg/l
pa/l
Hal/l
Hall
(el
Hall
Ha/l
1]
Hg/l
Ha/l
Hg/l
Hg/l
Hg/l
Hg/l
i
gl
Hall
Hgll
pgll
Mg/l
Hall
g/l

HSIGC/IMS

HSIGCMS

HS/GC/MS

HSIGC/IMS

HSIGC/IMS

HSIGC/MS

HSIGCMS
HS/GC/MS
HS/GC/MS
HS/GC/MS
HSIGC/MS

HSIGC/MS
HS/GC/MS
HS/IGCIMS
HSIGC/MS
HSIGCIMS
HS/IGCMS
HSIGCMS
HSIGCMS
HSIGCMS
HSIGCMS
HS/GCMS
HSIGCMS
HS/IGCMS
HS/GCMS
HSIGCMS
HS/GCMS
HS/GCMS
HSIGCMS
HS/GCMS
HS/IGCMS
HS/GCMS
HS/GCMS
HSIGC/MS
HSIGCMS
HSIGC/MS
HS/GC/MS
HS/GCMS
HS/GC/MS

NF EN ISO
114231
NF EN 15O
114231
NF EN 1SO
1142341

NF EN 1SO
114231

NF EN 150
1142341

NF EN 1SO 10301

NF EN 1SO 10301
NF EN ISO 10301
NF EN IS0 10301
NF EN ISO 10301
NF EN 1SO 10301

NF EN I1SO 10301
NF EN ISO 10301
NF EN ISO 10301
NF EN ISO 10301
NF EN ISO 10301
NF EN ISO 10301
NF EN ISO 10301
NF EN ISO 10301
NF EN IS0 10301
NF EN ISO 10301
NF EN ISO 10301
NF EN IS0 10301
NF EN 1SO 10301
NF EN ISO 10301
NF EN 1SO 10301
NF EN 1SO 10301
NF EN 1SO 10301
NF EN I1SO 10301
NF EN I1SO 10301
NF EN 150 10301
NF EN I1SO 10301
NF EN ISO 10301
NF EN I1SO 10301
NF EN I1SO 10301
NF EN ISO 10301
NF EN I1SO 10301
NF EN ISO 10301
NF EN I1SO 10301
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Somme des trihalométhanes 3EPZNM 1.43 Vsl HSIGCMS NF EN ISO 10301 100

Tétrachloroéthyléne 38PZNM =< 0.50 Mg/l HS/GCMS NF EN ISO 10301 #

Tétrachlorure de carbone 3BP2NM <0.50 uall HSIGCMS NF EN ISO 10301

Trichloroethyléne 3BP2NM = 0.50 pall HS/IGCMS NF EN IS0 10301 #

Trichlorofluorométhane 38P2NM < 0.50 pg/l HSIGCIMS NF EN IS0 10301

Somme des tri et tétrachloroéthyléne 38P2NM <0.50 pgll HSIGCIMS NF EN 1SO 10301 10

Somme des 1,2-dichloroéthyléne 38P2NM <0.50 ugll HSIGC/IMS NF EN 1SO 10301 #
Cétones

Méthy! isobutyl cétone 3BP2NM <2 Hall HSIGCMS Méthode interne

Dérivés du benzéne

Chlorobenzénes

Monochlorobenzéne 38P2NM <0.50 Mall HS/GCIMS NF EN 150 #
114231

Bromobenzéne IBPZNM < 0.50 pgll HS/GCIMS NF EN ISO #
11423-1

2-chlorotoluéne 38PZNM < 0.50 uafl HS/GCIMS NF EN IS0 #
11423-1

3-chlorotoluéne 38P2NM < 0.50 ug HSIGCIMS NF EN I1SO #
114231

4-chlorotoluéne 38P2NM <0.50 uall HSIGCMS NF EN I1SO #
11423-1

1,2-dichlorobenzéne 38P2NM < (0.05 pgll HSIGCIMS NF EN ISO #
114231

1.3-dichlorobenzéne 38P2NM <05 pgll HSIGC/IMS NF EN 150 #
114231

1,4-dichlorobenzéne 3BPZNM < 0.05 uall HSIGC/IMS NF EN 1SO #
11423-1

1,2,3-trichlorobenzéne 38PZNM <0.10 pg/l HSIGCIMS NF EN ISO #
114231

1,2 4-trichlorobenzéne 3IPZNM <010 pall HSIGCMS NF EN ISO #
114231

1,3,5-trichlorobenzéne 38P2NM <0.10 pa/l HSIGCIMS NF EN ISO #
11423-1

Somme des trichlorobenzénes 3BP2NM <0.10 pall HSIGCIMS NF EN IS0 #
11423-1

38P2NM ANALYSE (P1N+P2M) EAU DE PRODUCTION (ARS38-2013)

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par I'arrété du 11 janvier 2007 modifié par l'arrété du 21 janvier 2010 pour les
paramétres mesurés.

Didier BLANCHON
Responsable de Laboratoire







