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Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 19 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation,
identifiés par le symbole #.
Les paramétres sous-traités sont identifiés par (*).
Identification dossier : LSE15-68954
Identification échantillon : LSE1506-6696 Analyse demandée par : Agence Régionale de Santé
Rhone Alpes - 38032 GRENOBLE CEDEX 1
Nature: Eau de ressource souterraine
Lieu de Prélévement : FORAGE DE LA RONTA il 0. =
Localisation exacte : CANTINE SCOLAIRE - ;! 1 % G
Dept et commune : 38 SATOLAS-ET-BONCE
UGE : 0364 - CAPI SEMIDAO
Type d'eau : B - EAU BRUTE SOUTERRAINE PSV : 0000000533
Type de visite : RP Type Analyse : RPN Motif du prélevement : CS
Nom de I'exploitant : SEMIDAQ

Z.|. LA CRUIZILLE

13 rue benoit Frachon

38090 VILLEFONTAINE
Nom de l'installation : RONTA FORAGE RF2 Type : CAP Code : 000378
Préléevement : Prélevé le 22/06/2015 4 10h15  Réceptionné le 22/06/2015

Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / DURIEUX Christine

Préléevement accredité selon FD T 90-520 et NF EN 1SO 19458 pour les eaux de

consommation humaine

Conditions de prélévements : INF

Flaconnage CARSO-LSEHL

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure
sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité a la spécification, il n'a pas été tenu explicitement
compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse le 22/06/2015

~ Unités

Observations sur le terrain
Pluviométrie 48 h 38RPN 0 mm/48h Observation visuelle

Mesures sur le terrain

Température de 'eau 38RPN 17.0 “C Méthode 4 la sonde Méthode interne 25 #
M_EZ008 v2
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 Résultats

e

Température de I'air extérieur

pH sur le terrain

Conductivité brute & 25°C sur le
terrain
Oxygéne dissous

Taux de saturation en oxygéne sur le

terrain

Analyses microbiologiques
Escherichia coli

Entérocoques (Streptocogues
fécaux)

Caractéristiques organoleptiques
Odeur
Odeur & 25 °C : seuil

Couleur apparente (eau brute)
Couleur vraie (eau filtrée)
Couleur

Turbidité

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

Phosphore total

Indice hydrocarbures (C10-C40)
Conductivité électrique brute a 25°C
TAC (Titre alcalimétrique complet)
Carbone organique total (COT)

Equilibre calcocarbonique
pH a l'équilibre

Equilibre calcocarbonique (5 classes)

Cations

Ammonium

Calcium dissous
Magnésium dissous
Sodium dissous

Potassium dissous

Anions

Carbonates
Bicarbonates
Chlorures

J8RPN

FERPN

IERPN

JBRPN

JERPN

JERPN

3BRPN

3ERPN

3BRPN

JBRPN
3BRPN
3BRPM

3BRPN

JERPN

I8RPN
JERPN
JBRPN

JERPN
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38RFN

IBRPN

38RPN
38RPN
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3BRPN
3BRPN

38RPN
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7.35
753
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mg/l Ca++
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mg/l Na+
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mg/l CO3-—
mg/l HCO3-
mg/l Cl-

Méthode & la sonde

Electrochimie

Méthode & la sonde

Méthode LDO

Méthode LDO

Filtration

Filtration

Qualitative

Analyse organoleptique

Comparateurs
Comparateurs
Qualitative

Néphélométrie

Minéralisation et
spectrophotométrie
(Ganiméde)
GC/FID

Conductimétrie
Potentiométrie

Pyrolyse ou Oxydation par
voie humide et IR

Calcul

Caleul

Spectrophotométrie au bleu
indophénol
ICP/AES aprés filtration

ICP/AES aprés filtration
ICP/AES aprés filtration

ICP/AES aprés filiration

Potentiométrie
Potentiométrie

Chromatographie ionique

Méthode interne
M_EZ008 v2

NF EN 27888

Méthode interne
M_EZ014 V2
Méthode interne
M_EZ014 V2

NF EN 150 9308-1

NF EN ISO 7899-2

NF EN 1622 méth
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NF EN IS0 7887
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NF EN ISO 7027
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NF EN ISO 9377-2
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LSE1506-6696
S.EM LD A O

Sulfates
Nitrates

Nitrites

Silicates dissous

Métaux

Aluminium total
Fer dissous
Manganése total
Nickel total

Cadmium total

BTEX

Benzéne

Toluéne

Ethylbenzéne

Xylénes (m + p)

Xyléne ortho

Styréne
1,2,3-triméthylbenzéne

1,2 4-triméthylbenzéne
(pseudocuméne)

Ethyl tertiobutyl ether (ETBE)
|sopropylbenzéne (cuméne)
n propylbenzéne

Sec butylbenzéne

Xylénes (o + m + p)
4-isopropyltoluéne (p cyméne)
Tert butylbenzéne

n-butyl benzéne

Xyléne p

Xyléne m

Isobutylbenzéne

MTBE (methyl-tertiobutylether)

1,3 5-triméthylbenzéne (mésytiléne)

3BRFN

JERPN

J8RPN

38RPN

3ERPN

3BRPN

JBRFN

JBRPN

38RPN

COV : composés organiques volatils

38RPN

3BRPN

3BRPN

3BRPN

38RPN

38RPN

JBRPN

3BRPN

38RPN

38RPN

JBRPN

3BRPN

3E8RPN

38RPN

38RPN

JBRPN

JERPN

J8RPN

3BRPN

38RPN

38RPN

225
254

<0.02
10.8

=10

<10

<10

<5

<1

<0.5

<1

<0.5

LS

<05
<1
<1

<1

<0.5

<05

<1.5
<0.5
<0.5

<05

mg/l S04--
mg/l NO3-

mg/l NO2-
mg/l Si02

wa/l Al
Hg/l Fe
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Hg/l
pall
pall
Hg/l
Hall
wg/l
all
Mg/l
g/l
pall
na/l
Hall
pa/l
Hall
Hg/l
pall
(ell
pall
wall
el
gl

Chromatographie ionigue
Chromatographie ionique

Spectrophotométrie
Flux continu (CFA)

ICP/MS aprés acidification et
décantation

ICPIMS aprés filtration
ICP/MS aprés acidification et

décantation

ICP/MS aprés acidification et
décantation

ICPIMS aprés acidification et
decantation

HS/IGC/MS
HSIGCMS
HS/GC/MS
HSIGC/MS
HSIGC/MS
HSIGC/MS
HS/GCMS
HS/GCMS
HSIGCIMS
HSIGC/MS
HS/GC/MS
HS/GCMS
HS/GCMS
HSIGC/IMS
HS/IGC/MS
HS/GCMS
HSIGCMS
HS/IGCMS
HS/GCIMS
HSIGCMS

HS/GCMS

NF EN ISO
103041

NF EN IS0
10304-1

NF EN 26777

1SO 16264

ISO 17294-1 et NF
ENISO 17294-2
ISO 17294-1 et NF
EN1SO 17284-2
I1SO 17294-1 et NF
EN ISO 17294-2
IS0 17294-1 et NF
EN SO 17294-2
IS0 17294-1 et NF
EN IS0 172942

NF EN ISO
114231
NF EN ISO
11423-1
NF EN ISO
114231
NF EN IS0
114234
NF EN 1SO
114231
NF EN IS0
114231
NF EN ISO
114231
NF EN ISO
114231
NF EN ISO
114231
NF EN IS0
114231
NF EN 1SO
11423-1
NF EN SO
11423-1
NF EN ISO
114231
NF EN ISO
114231
NF EN IS0
11423-1
NF EN IS0
114231
NF EN ISO
114231
NF EN ISO
114231
NF EN 1SO
114231
NF EN ISO
114231
NF EN 1SO 10301
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Solvants organohalogénés

1,1,1,2-tétrachloroéthane 38RPN <0.50 [1.1]] HS/GC/MS NF EN I1SO 10301 #
1,1,2,2-tétrachloroéthane 38RPN <0.50 ugll HS/GCIMS NF EN I1SO 10301

1,1,1-trichloroéthane 38RPN <0.50 pall HS/GC/MS NF EN ISO 10301

1,1,2-trichloroéthane 38RPN <0.50 pgil HS/GC/MS NF EN I1SO 10301

1,1, 2-trichlorotrifluoroéthane (fréon IBRPN < 0.50 pall HS/GCIMS NF EN IS0 10301 #
113)

1,1-dichloro 1-propéne 38RPN <0.50 pall HSIGCIMS NF EN 1SO 10301

1,1-dichloroéthane 3BRPN =0.50 poll HS/GC/MS NF EN IS0 10301

1,1-dichloroéthyléne 38RPN < 0.50 pg/l HS/GCIMS NF EN IS0 10301 #
1,2-dibromo 3-chloropropane 38RPN <0.50 pg/l HSIGC/MS NF EN 150 10301

1,2-dibromoéthane 38RPN =0.50 pall HS/GC/MS NF EN ISO 10301 #
1,2-dichloroéthane ABRPN < 0.50 pall HS/GC/MS NF EN I1SO 10301 #
Cis 1,2-dichloroéthyléne 38RPN <0.50 Hall HSIGC/MS NF EN IS0 10301 #
Trans 1,2-dichloroéthyléne 38RPN <0.50 Hall HS/GCMS NF EN ISO 10301 #
1,2-dichloropropane 38RPN <0.50 Hall HSIGC/MS NF EN IS0 10301 #
1,3-dichloropropane 38RPN <0.50 pall HS/GCMS NF EN IS0 10301 #
2 3-dichloropropéne 38RPN <0.50 Hg/l HS/GCMS NF EN SO 10301 #
3-chloropropéne (chlorure d'allyle) 3BRPN <0.50 Hall HSIGCIMS NF EN 1SO 10301

Bromochlorométhane 3BRPN <0.50 pg/l HS/GC/MS NF EN I1SO 102301 #
Bromoforme 38RPN <0.50 pg/l HSIGC/MS NF EN 1SO 10301

Bromomeéthane 3BRPN <1.00 pg/t HS/GCIMS NF EN 1SO 10301

Chloroéthane 3BRPN = 0.50 Mgl HS/GCIMS NF EN IS0 10301

Chloroforme 3BRFN < 0.50 pg/l HS/IGC/IMS NF EN 1SO 10301 #
Chlorométhane IBRPN < 0.50 pg/l HS/GCMS NF EN IS0 10301

Chlorure de vinyle 38RPN <0.50 Tell] HSIGCIMS NF EN IS0 10301

Chloropréne 38RPN <0.50 uall HSIGCMS NF EN ISO 10301

Cis 1,3-dichloropropyléne 38RPN <2.00 Hall HSIGCMS NF EN IS0 10301

Trans 1,3-dichloropropyléne 38RPN <2.00 pall HSIGCMS NF EN ISO 10301

Dibromochlorométhane 3BRPN <0.50 uall HS/GCMS NF EN IS0 10301 #
Dibromomeéthane 38RPN <0.50 pall HSIGCMS NF EN ISO 10301 #
Dichlorobromométhane 3BRPN < 0.50 pall HSIGC/MS NF EN ISO 10301 #
Dichlorediflucrométhane 3BRPN <0.50 pg/l HS/GCMS NF EN I1SO 10301

Dichlorométhane 3BRPN <50 pall HS/GC/MS NF EN I1SO 10301 #
Hexachloroéthane 38RPN <0.50 pg/l HSIGC/MS NF EN I1SO 10301 #
Somme des trihalométhanes 38RPN <0.50 pg/l HS/IGCIMS NF EN I1SO 10301

Tétrachloroéthyléne 38RPN <0.50 pall HS/GCIMS NF EN IS0 10301 #
Tétrachlorure de carbone 38RPN <0.50 po/l HS/GCMS NF EN IS0 10301 #
Trichloroéthyléne 38RPN <0.50 wall HSIGCIMS NF EN ISO 10301 #
Trichlorofluorométhane 38PN <0.50 pgll HSIGC/IMS NF EN 1SO 10301

Somme des tri et tétrachloroéthyléne 3IRPN <0.50 pgll HSIGCIMS NF EN 1SO 10301

Somme des 1,2-dichloroéthyléne 38RPN <0.50 uall HS/IGC/MS NF EN 1SO 10301
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Cétones
Methyl isobutyl cétone 3BRPN <2 pall HS/GC/MS Méthode interne
Pesticides
Total pesticides
Somme des pesticides identifiés 38RPN 0.649 pg/l Caleul 5
Pesticides azotés
Cyromazine 38RPN <0.030 Hgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Amétryne 38RPN < 0.050 ugl HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Atrazine 3BRPN <0.030 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Atrazine 2-hydroxy 3BRPN <0.020 uall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Atrazine déséthyl 3BRPN <0.030 Ha/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Cyanazine 38RPN <0.020 Mg/l HPLC/MSIMS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Desmetryne 38RPN <0.020 pall HPLC/MSIMS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Hexazinone 38RPN < 0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Metamitrone 38RPN <0.020 pal HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 u
injection directe M_ET109
Metribuzine 38RPN < 0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Prometon 3BRPN <0.020 Ha/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Prometryne 3BRPN <0.020 Hg/!l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Propazine 38RPN <0.020 pg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Pymetrozine 38RPN < 0.050 pall HPLC/MSIMS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Sebuthylazine 3BRPN <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Secbumeton 3BRPN = 0.020 Ha/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Simazine 2-hydroxy 3BRPN =0.020 Ha/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Terbumeton 38RPN <0.020 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Terbumeton déséthy! 38RPN < 0.030 pall HPLC/MSI/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Terbuthylazine 38RPN < 0.020 pal HPLC/MSIMS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Terbuthylazine déséthyl 3BRPN < 0.020 Hall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET10%
Terbuthylazine 2-hydroxy 38RPN <0.025 pg/l HPLC/MSMS aprés Méthode interne 2 3
injection directe M_ET108
Terbutryne 38RPN <0.020 pgll HPLC/MSIMS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Trigtazine 3BRFN <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interme 2 #
injection directe M_ET109
Simetryne 38RPN <0.025 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Dimethametryne 38RPN < 0.020 pg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Propazine 2-hydroxy 3BRPN =< 0.020 Mg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

sodias
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Paramétres analytiques

Triétazine 2-hydroxy
Trigtazine déséthyl
Sébuthylazine déséthyl
Sebuthylazine 2-hydroxy
Atrazine déséthyl 2-hydroxy
Simazine

Atrazine déisopropyl

Atrazine déséthyl| déisopropyl
Atrazine déisopropyl 2-hydroxy

Sulcotrione

Pesticides organochlorés

Hexachlorocyclopentadiéne

Methoxychlor
Dichlorophene

2,4-DDD

2,4-DDE

2,4-DDT

4.4'-DDD

44-DDE

44-DDT

Aldrine

Chlordane cis (alpha)
Chlordane trans (béta)
Chlordane (cis + trans)
Dicofol

Dieldrine

Endosulfan alpha
Endosulfan béta
Endosulfan sulfate
Endosulfan total (alpha+beta)
Endrine

HCB (hexachlorobenzéne)

HCH alpha

3ERPN

38RPN

38RPN

38RPN

JBRPN

38RPN

38RPN

JERPN

38RPN

38RPN

JERFN

2E8RPN

3IBRPN

38RPN

JERPN

38RPN

38RPN

38RPN

38RFN

3BRPM

3BRPN

JERPN

38RPN

3BRPN

3ERPN

3BRPN

3ERFN

3BRFN

3ERPN

IERPN

J8RPN

JERPN

<0.050
<0.020
=< 0.050
<0.020
< 0.050
< 0.020
<0.020
=0.100
<0.100

<0.050

<0.10
< 0.005

<0.050
<0.005
<0.005
<0.010
< 0.005
<0.010
<0.010

< 0.005

< 0.005
< 0.005
<0.005
<0.005
< 0.005
<0.005
<0.005
< 0.008
=0.015
<0.005
<0.005

<0.005

g/l
g/l
pall
pall
pall
el
g/l
Hg/l
o/l

Mg/l

pall
Mg/l

Mg/l
Mg/l
Mg/l
Hgll
ugll
ugl
Hg/l
Hg/l
Ha/l
2l
Hall
Hall
pall
Hgll
g/l
ug/l
g/l
Hg/l
uall

Ha/l

HPLC/MS/MS apres
injection directe
HPLC/MS/MS aprés
injection directe
HPLC/MS/MS apres
injection directe
HPLC/MS/MS aprées
injection directe
HPLC/MS/MS aprés
injection directe
HPLC/MS/MS aprés
injection directe
HPLC/MS/MS aprés
injection directe
HPLC/MS/MS apres
injection directe
HPLC/MS/MS aprés
injection directe
HPLC/MS/MS aprés
injection directe

H3/GC/MS

GC/MS/MS aprés extraction
SPE

HPLC/MSIMS apres
injection directe

GC/MSMS aprés extraction
SPE

GC/MSMS aprés extraction
SPE

GC/MSIMS aprés extraction
SPE

GC/MS/MS aprés extraction
SPE

GC/MS/MS aprés extraction
SPE

GCIMS/MS aprés extraction
SPE

GC/MS/MS aprés extraction
SPE

GC/MS/MS aprés extraction
SPE

GC/MS/MS aprés extraction
SPE

GC/MSMS aprés extraction
SPE

GC/MSMS aprés extraction
SPE

GC/MSIMS aprés extraction
SPE

GC/MS/MS aprés extraction
SPE

GC/MSIMS aprés extraction
SPE

GC/MSIMS aprés extraction
SPE

GCI/MS/MS aprés extraction
SPE

GC/MS/MS aprés extraction
SPE

GC/MS/MS aprés extraction
SPE

GC/MS/MS aprés extraction
SPE

Méthode interne
M_ET109
Méthode interne
M_ET109
Méthode interne
M_ET109
Méthode interne
M_ET109
Méthode interne
M_ET109
Méthode interns
M_ET109
Méthode interne
M_ET109
Mathode interne
M_ET109
Méthode interne
M_ET109
Méthode interne
M_ET109

Méthode interne
Méthode M_ET172
Méthode interne
M_ET109

Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172

Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172

Méthode M_ET172

el
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HCH béta

HCH delta

HCH epsilon

Heptachlore

Heptachlore époxyde endo trans
Heptachlore époxyde exo cis
Heptachlore époxyde

Isodrine

Lindane (HCH gamma)

Somme des isoméres de I'HCH (sauf
HCH epsilon)

Endrine aldéhyde

Chlordane gamma

Hexachlorobutadiéne

il h

o

Omeéthoate
Azametiphos
Acéphate
Dimethomorphe
Azinphos méthyl
Cadusafos
Chlorfenvinphos
Coumaphos
Demeton S-méthyl sulfone
Ethion
Ethoprophos
Fenthion
Heptenophos
Monocrotophos
Naled

Phorate
Phosmet
Phoxime

Profenofos

38RPN

JBRPN

38RPN

3BRPN

3ERFPN

38RFN

3BRPN

3BRPN

38RPN

J8RPN

38RPN

JBRPN

3BRPN

38RPN

38RPN

38RPN

3BRPN

38RPN

38RPN

38RPN

3ERPN

3BRPN

38RPN

JERPN

38RPN

3BRPN

JERPN

38RPN

3BRPN

38RPN

38RPN

3BRPN

=< 0.005

< 0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

<0.030

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

< 0.020

<0.020

<0.020

<0.020
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Suifotep 3BRPN <0.020 pg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interme
injection directe M_ET108

Trichlorfon 38RPN < 0.020 Mg/ HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108

Vamidothion 3BRPN < 0.020 ugll HPLC/MSIMS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108

Methamidophos 3BRPN <0.020 pall HPLC/MSIMS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108

Oxydemeton méthy| 3BRPN <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108

Methacrifos 38RPN < 0.050 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108

Phenthoate 3BRPN <0.020 ugll HPLC/MSIMS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108

Etrimfos 3BRPN = 0.020 pall HPLC/MS/MS apréas Méthode interne
injection directe M_ET108

Butamifos 38RPN <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108

lodofenphos 38RPN < 0.005 Hg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Azinphos éthyl 38RPN < 0.005 pgll GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Bromophos éthyl 38RPN = 0.005 pgll GC/MS/MS aprés extraction Méthade M_ET172
SPE

Bromophos méthyl 38RPN < 0.005 1] GC/MSMS aprés extraction Méthade M_ET172
SPE

Carbophénothion 38RPN <0.005 pgll GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Chlormephos 38RPN <0.005 ug/l GC/MSMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Chlorpyriphos éthy! 3BREN < 0.005 pgfl GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Chlorpyriphos méthyl 3BRPN <0.005 pgll GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Demeton O+3 38RPN <0.010 pall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Demeton S methyl 38RPN < 0.005 uall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Diazinon 38RPN < 0.005 Hall GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Dichlofenthion 38RPN < 0.005 pa/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Dichlorvos IERPN =0.010 Hg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Dimethoate 3ERPN < 0.010 pa/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Disulfoton 38RPN < 0.005 pofl GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Fenchlorphos 38RPN < 0.005 pall GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Fenitrothion 38RPN <0.005 pall GC/MSMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Fonofos 38RPN = 0.005 pa/l GC/MSMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

|sazofos 38RPN < 0.005 ugll GC/MSMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Isofenphos 3BRPN < 0.005 Mg/l GC/MSIMS aprés extraction Méthade M_ET172
SPE

Malathion 38RPN =< 0.005 pall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Methidathion 38RPN <0.005 Mg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Mevinphos 38RPN <0.005 Mg/l GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Parathion &thyl (parathion) 38RPN <0.010 ug/l GG/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

sillsc
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Parathion méthyl 38RPN
Phosalone 38RPN
Phosphamidon 38RPN
Pyrimiphos éthy! 38RPN
Pyrimiphos méthy! 3BRPN
Propetamphos 38RPN
Pyrazophos 38RPN
Quinalphos 3BRPN
Terbufos 38RPN
Tetrachlorvinphos 38RPN
Tetradifon 38RPN
Thiometon 38RPN
Triazophos 38RPN
Demeton O 38RPN
Demeton S 38RPN
Carbamates
Carbaryl IBRPN
Carbendazime 38RPN
Carbétamide 38RPN
Carbofuran 38RPN
Carbofuran 3-hydroxy 38RPN
Ethiofencarb 38RPN
Mercaptodimethur (Methiocarbe) 38RPN
Methomy! 38RPN
Oxamyl 38RPN
Pirimicarbe 38RPN
Propoxur 38RPN
Furathiocarbe 38RPN
Chlorbufam 3BRPN
Aldicarbe sulfoxyde 3BRPN
|provalicarbe 38RPN
Promecarbe 38RPN
Propham 3BRPN
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Diethofencarbe 38RPN < 0.020 Mg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Bendiocarb 38RPN <0.020 pall HPLC/MSIMS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Benthiocarbe (thiobencarbe) 38RPN =< 0.050 pal HPLC/MSIMS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Thiodicarbe RPN < 0.050 ugll HPLC/MS/IMS apres Méthode interna #
injection directe M_ET108

Indoxacarb 38RPN <0.020 ugll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Aldicarbe sulfone 38RPN <0.020 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Diallate 38RPN <0.050 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

EPTC 38RPN <0.020 ugll HPLC/MSIMS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Fenoxycarbe 38RPN < 0.020 pgll HPLC/MSIMS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Propamocarbe 38RPN <0.020 pall HPLC/MSIMS aprés Méthode interne #
injection diracte M_ET108

Prosulfocarbe 3ERPM < 0.020 pgfl HPLC/MSIMS aprés Méthode interna #
injection directe M_ET108

Triallate 38RPN < 0.050 pah HPLC/MSIMS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Bufencarbe 38RPN <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne i
injection directe M_ET108

Chlorprofam 38RPN < 0.005 Hall GC/MSMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Molinate 38RPN < 0.005 Hall GC/MSMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Amides

Isoxaben 3BREN =0.020 Mg/l HPLC/MSIMS aprés Méthade interne #
injection directe M_ET109

Acétochlore 3BRPN < 0.005 g/l GCIMSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Alachlore 3BRPN < 0.005 pall GCIMSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Amitraze 3BRPN < 0.005 pgll GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Benalaxyl 38RPN < 0.005 pall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Furalaxyl 3IERPN < 0.005 pgfl GC/MS/MS aprés extraction Methode M_ET172 #
SPE

Mepronil 38RPN <0.005 111 GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Metazachlor 38RPN <0.005 Tal]] GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Métolachlor 38RPN < 0.005 ugll GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Napropamide 38RPN < 0.005 pall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Ofurace 38RPN < (0.005 Ha/l GC/MSMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Oxadixyl 38RPN < (0.005 Ha/l GC/MSMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Propanil 3BRPN = 0.005 pa/l GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Propyzamide 38RPN < 0.005 pall GCIMS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Tebutam 38RPN < 0.005 ug/l GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Prétilachlore 38RPN <0.005 pall GCIMSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Dimetachlore 3BRPN < 0.005 pgll GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

il
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Dichlormide 38RPN <0.050 pgll GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172

SPE
Anilines

Oryzalin 38RPN =010 pall HPLC/MS/MS apréas Méthode interne #
injection directe M_ET109

Benfluraline J8RPN <0.005 Mall GC/MSIMS aprés extraction Methode M_ET172 #
SPE

Butraline 3BRPN < 0.005 pg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Pendimethaline 38RPN <0.005 ugll GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Pyrimethanil 2BRPN <0.005 pall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Trifluraline IBRPN < 0.005 pall GC/MSMS aprés extraction Méthade M_ET172 #
SPE

Azoles

Aminotriazole 3BRPN =< 0.050 Hall HPLC/MS/MS apres Méthode interne #
injection directe M_ET130

Triticonazole 38RPN <0.020 Mo/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Azaconazole 38RPN <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthede interne #
injection directe M_ET109

Bromuconazole 38RPN < 0.020 pgfl HFLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Cyproconazole 38RPN <0.020 ug/l HPLC/MS/IMS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Difenoconazole 38RPN <0.025 pg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Diniconazole 3BRPN <0.025 Hal HPLC/MSIMS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Epoxyconazole 38RPN <0.020 Ha/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Fenbuconazole 38RPN =0.020 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Fluguinconazole 38RPN <0.030 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directs M_ET109

Flusilazole 3BRPN <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Flutriafol 38RPN <0.020 pal HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Hexaconazole 38RPN <0.020 Mg/l HPLC/MSIMS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Metconazole 38RPN <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Penconazole 38RPN = 0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Propiconazole 3BRPN <0.020 pg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Tebuconazole 3BRPM < 0.020 pgl HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Tetraconazole 38RPN <0.020 ugll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne B
injection directe M_ET109

Bitertanol 38RPN < 0.050 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode inteme #
injection directe M_ET109

Paclobutrazole 38RPN < 0.020 pall HPLC/MSIMS aprés Méthode interme #
injection directe M_ET109

Triadimenol 38RPN = 0.020 pgh HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Triadimefon 38RPN <0.020 pal HPLC/MSI/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Thiabendazole 38RPN <0.020 ug/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Uniconazole 3IBRPN < 0.050 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interme #
injection directe M_ET109

wla
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Imibenconazole 38RPN <0.10 pafl HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109
Tricyclazole 3BRPN < 0.020 pgfl HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108
Furilazole 38RPN < 0.020 Hall HPLC/MS/MS apras Méthode interne
injection directe M_ET108
Imazaméthabenz méthyl 38RPN < 0.010 g/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Tebufenpyrad 38RPN = 0.005 ugl GCMSMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Benzonitriles
loxynil 38RPN <0.020 Hgll HPLC/MSIMS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109
Chlorthiamide 38RPN <0.010 Hg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Aclonifen 38RPN < 0.005 Mg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Chloridazone 38RPN < 0.005 Hall GC/MSMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Dichlobenil 38RPN = 0.005 Mg GC/MSMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Fenarimol 38RPN <0.005 Hall GC/MSMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
loxynil-octanoate 38RPN =0.010 Mg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
loxynil-méthy| 38RPN < 0.005 uall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Bromoxynil-octanoate 3BRPN <0.010 pall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Diazines
Bromacile 3BRPN < 0.005 pall GCIMSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Pyridate 38RPN <0.010 Hall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Dicarboxymides
Captafol 38RPN <0010 ugll GCIMSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Captane 38RPN <0.010 ugll GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Dichlofluanide 38BRPN < 0.005 pa/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Folpel (Folpet) 38RPN <0.010 g GC/MSMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Iprodione 38RPN <0.005 Mg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Procymidone 38RPN <0.005 Mg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Vinchlozoline 3BRPN < (0.005 Hall GCIMS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Phénoxyacides
MCPP-P 38RPN <0.020 pg/l HPLC/MS/MS aprés extract Méthode interne
SPE M_ET142
Dichlorprop-P 38RPN <0.030 pgll HPLC/MS/MS aprés extract Méthode interne
SPE M_ET142
24-D 38RPN <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109
24-DB 38RPN <010 pg/l HPLC/MS/MS apras Méthode interne
injection directe M_ET109
245T 38RPN <0.020 ugll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109
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2,4-MCPA 38RPN <0.020 pafl HPLC/MSIMS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109

2,4-MCPB 3BRPN =< 0.030 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109

MCPP (Mecoprop) total 38RPN < 0.020 pg/l HPLC/MSIMS aprés Méthode interme
injection directe M_ET109

Dicamba 38RPN < 0.060 pa/l HPLC/MSIMS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109

Triclopyr 3BRPN < 0.020 pal HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109

2,4-DP (Dichlorprop) total 38RPN <0.030 uall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109

Diclofop méthyl 38RPN <0.050 Vsl HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109

Fenoprop (2,4 5-TP) 38RPN <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Fluroxypyr 38RPN <0.020 pa/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109

Haloxyfop 38RPN < 0.050 pall HPLC/MS/MS aprés Méthade interne
injection directe M_ET109

MCPP-1-octyl ester 38RPN <0.005 Mg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Phénols

DNOC (dinitrocrésol) 38RPN <0.020 Hall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Dinoseb 3BRPN <0.020 uall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Dinoterb 38RPN <0.030 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Pentachlorophénol 38RPN < 0.060 pall HPLC/MSMS aprés Méthade interne
injection directe M_ET109

Pyréthrinoides

Acrinathrine IBRFPN < 0.005 pall GC/MSMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Alléthrine 38RPN <0.030 Mg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Alphaméthrine (alpha cyperméthrine) 38RPN < 0.005 pall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Bifenthrine 38RPN < 0.005 pgfl GCI/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Bioresméthrine 3BRPN < 0.005 pg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Cyfluthrine IBRPM < 0.005 Hall GC/MSMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Cyperméthrine 38RPN = 0.005 Hall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Esfenvalérate 38RPN < 0.005 pall GC/MS/MS aprés extraction Méthade M_ET172 #
SPE

Fenpropathrine 38RPN < 0.005 pgll GC/IMS/MS aprés extraction Méthade M_ET172 #
SPE

Lambda cyhalothrine 38RPN < 0.005 Ha/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 =
SPE

Permethrine 38RPN <0010 g/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Tefluthrine 3BRPN <0.005 pall GCIMS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Ethofumesate 3BRPN <0.005 pall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Deltaméthrine 38RPN <0.005 pall GC/MSMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Fenvalerate 38RPN <0.010 pg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Tralométhrine 3BRPN < 0.005 pgll GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

e
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Tau-fluvalinate 3ERFN < 0.005 pail GCIMS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 2 #
SPE

Betacyfiuthrine 3BRPN <0.010 pall GCIMSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 2 b
SPE

Cyhalothrine 38RPN < 0.005 pall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 2
SPE

Resmethrine 38RPN <0.010 uall GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 2
SPE

Pesticides divers

S-metolachlor 38RPN =0.10 Hall HPLC/IMS/MS aprés extract Méthade interne
SPE M_ETi142

Boscalid 38RPN <0.020 ugll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET108

Cymoxanil 38RPN <0.020 pgh HPLC/MSIMS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET108

Bentazone 28RPN <0.020 pgll HPLC/MSIMS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Chlorophacinone IBRPM <0.10 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Fludioxinil 38RPN <0010 pg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Quinmerac 3BRPN < 0.050 pgll HPLC/MSIMS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Metalaxyl 38RPN <0.020 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Bromoxynil 3BRPN <0.020 pall HPLC/MSIMS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Acifluorféne 38RFN <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthods interne 2 #
injection directe M_ET109

Fomesafen 3BRPM <0.050 pa/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Tebufenozide 38RPN <0.020 ugfl HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Flurtamone 38RPN <0.020 ugfl HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Spiroxamine 38RPN < 0.050 Hall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Fluazinam 3ERFN =0.10 pgh HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2
injection directe M_ET108

Imidaclopride 38RPN <0.020 Hall HPLC/MS/MS aprés Méthade interne 2 #
injection directe M_ET109

Imazalil 3BRPN = 0.050 Han HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET10%

Myclobutanil 38RPN < 0.050 Hall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET10%

Prochloraze 3BRPN < 0.020 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET108

Thiophanate méthyl 38RPN = 0.050 pg/l HPLC/MSIMS aprés Méthode interne 2
injection directe M_ET109

Thiophanate éthy! 38RPN < 0.050 Vel HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2
injection directe M_ET109

Hexythiazox 38RPN <0.020 pall HPLC/MSIMS aprés Méthode interne 2 #
injection directs M_ET109

Dimetilan 38RPN <0.020 pall HPLC/MSIMS aprés Méthode interne 2 B
injection directe M_ET108

Fosthiazate 38RPN <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET108

Triazamate 38RPN <0.020 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2
injection directe M_ET108

AMPA 38RPN 0.17¢9 ugll HPLC/FLD Méthode interne 2 “

M_ET143

Anthraguinone 3ERPN < 0.005 pgll GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 2 #
SPE

Bifenox 38RPN < 0.005 pal GC/MSMS aprés extraction Méthode M_ET172 2 #
SPE

il
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Bromopropylate 38RPN < 0.005 Mg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172

Bupirimate 38RPN <0.010 ug/l (S'J‘E)EMS.HMS aprés extraction Méthode M_ET172

Buprofezine 38RPN < 0.005 pall ZC?MS!MS aprés extraction Méthode M_ET172

Chinométhionate 38RPN < 0.005 pal ZEEMSMS aprés extraction Méthode M_ET172

Chlordécone 38RPN <0.010 pall EZEMSMS aprés extraction Méthode M_ET172

Chlcroneb 3BRPN =<0.005 pall SG'E:EMSMS aprés extraction Méthode M_ET172

Chlorothalonil 38RPN <0.010 pall ECMS:MS aprés extraction Méthode M_ET172

Clomazone 38RPN < (0.005 pg/l zPCEMSIMS aprés extraction Méthode M_ET172

Cloquintocet mexyl 38RPN < 0.005 ug/l EZEMSJMS aprés extraction Méthode M_ET172

Cyprodinil 38RPN <0.005 pgll z‘zl.rzMSJMS aprés extraction Méthode M_ET172
PE

Diflufenican (Diflufenicanil) 38RPN <0.005 uall ZC!MS!MS aprés extraction Méthode M_ET172

Dimethenamide 3BRPN <0.005 Hall ZZTMSNIS aprés extraction Méthode M_ET172 #

Fenpropidine 38RPN = 0.010 pall 2Ziwsms aprés extraction Méthode M_ET172

Fenpropimorphe 38RPN < 0.005 pall zZiﬁSIMS aprés extraction Méthode M_ET172

Fipronil 38RPN < 0.005 pgfl EEEMSJMS aprés extraction Méthode M_ET172

Flumioxiazine 38RPN <0.005 pg/l zifMSIMS aprés extraction Méthode M_ET172

Flurochleridone 3BRPN < 0.005 pal EZEMSNS aprés extraction Méthode M_ET172 #
P

Flurprimidol 38RPN <0.005 pg/l ZGEMSMS aprés extraction | Méthode M_ET172 #

Glyphosate (incluant le sulfosate) 38RPN 0.470 pa/l fI:'fCJFLD Méthode interne #

2 B-dichlorobenzamide 3BRPN < 0.005 pafl GC/MSIMS aprés extraction m&iELZGM_ETﬁz

Lenacile 3BRPN < 0.005 ugfl ZZEMSJMS aprés extraction Méthode M_ET172

Mefenacet 38RPN <0.005 Hall ZZEMSIMS aprés extraction Méthade M_ET172 #

Norflurazon 38RPN < 0.005 pall :Ziﬂsms aprés extraction Méthode M_ET172 #

MNorflurazon désméthyl 38RPN < 0.005 pg/l (S'QF(';EMSMS aprés extraction Méthede M_ET172 #

Nuarimol 38RPN < 0.005 pgll z:;MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #

Oxadiazon 38RPN < 0.005 Hah z:fMSJMS aprés extraction Méthode M_ET172

Oxyfluorfene 38RPN <0.010 pall zziasms aprés extraction Méthode M_ET172 #

Piperonil butoxyde 38RPN <0.005 pafl EZEIVISMS aprés extraction Méthode M_ET172 #

Propachlore 3BRPN < 0.010 e 1l] ngI;MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
P!

Propargite 38RPN < 0.005 pall ZCIJEMSJMS aprés extraction Méthode M_ET172

Pyridaben 38RPN = 0.005 pall 2T:iasms aprés extraction Méthode M_ET172

Pyrifenox 3BRPN <0.010 pgfl ?(;ETMSNS aprés extraction Méthode M_ET172 #

Quinoxyféne 3BRPN < 0.005 ugll EZTMS!MS aprés extraction Méthode M_ET172 #

SPE

widas
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Quintozéne 38RPN <0.010 Hgll GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Roténone 38RPN <0.005 Hall GC/MSMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Terbacile 38RPN <0.005 Vst GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Tolylfluanide 38RPN < 0.005 il GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Chlorthal-diméthyl 3BRPN < 0.005 pall GC/MSI/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Carfentrazone ethyl 38REN < 0.005 pgll GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Mefenpyr diethy! 3BRPN < 0.005 Hall GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Oxadiargyl 38RPN < 0.005 ugll GC/MS/MS aprés extraction Méthade M_ET172
SPE

Fenhexamid 38RPN <0.005 pgfl GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Mepanipyrim 38RPN < 0.005 pg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthade M_ET172
SPE

Biphényle 38RPN = 0.005 parl GCI/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Benoxacor 38RPN <0.005 Mgl GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Thiocyclam hydrogene oxalate 38RPN <0.010 pall GC/MSMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Famoxadone 3BRPN < 0.005 pgfl GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Isoxadifen-éthyl 38RPN <0.005 pg/l GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Pyriproxyfen 38RPN < 0.005 pgfl GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Clethodim 38RPN <0.005 pall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Urées substituées

Chlcrotoluron 38RPN <0.020 ug/l HPLC/MS/MS aprés Méthade interne
injection directe M_ET109

Chloroxuron 38RPN <0.020 ugll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109

Chlorsulfuron 38RPN <0.020 ugfl HPLC/MS/MS apres Méthode interne
injection directe M_ET109

Diflubenzuron 38RPN <0.050 uah HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108

Dimefuron 38RPN <0.020 Hall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109

Diuron 38RPN <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109

Fenuron 38RPN <0.020 Hgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109

Isoproturon 38RPN < 0.020 g/l HPLC/MSMS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109

Linuron 3BRPN < 0.020 Ha/l HPLC/MSIMS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109

Methabenzthiazuron 38RPN <0.020 Ha/l HPLC/MSI/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109

Metobromuron 38RPN < 0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthade interne
injection directe M_ET109

Metoxuron 3BRPN <0.020 Mg/l HPLC/MSI/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Monuron 38RPN < 0.020 pa/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Neburon 38RPN <0.020 pg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Triflumuron 38RPN < 0.050 pafl HPLC/MS/MS aprés Méthode interme
injection directe M_ET109

= [
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Triasulfuron 3BRPN < 0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET108

Thifensulfuron méthyl 38RPN <0.050 pall HPLC/MSI/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Tebuthiuron 38RPN <0.020 pall HPLC/MSIMS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Sulfosulfuron 38RPN < 0.020 uah HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Rimsulfuron 3BRPN <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Prosulfuron 38RPN < 0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Pencycuron 3BRPN < 0.020 pgfl HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Nicosulfuron 38RPN <0.020 ugll HPLC/MSIMS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Monolinuron 38RPN < 0.020 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Mesosulfuron methyl 3BRPN <0.020 uafl HPLC/MSIMS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

lodosulfuron méthyl 38RPN < 0.050 Mg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Foramsulfuron 38RPN <0.050 Mg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 =
injection directe M_ET109

Flazasulfuron 38RPN <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Ethoxysulfuron 38RPN =0.020 uall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Ethidimuron 38RPN < 0.020 pafl HPLC/MSIMS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Difenoxuron 38RPN < 0.020 pg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

DCPU 38RPN < 0.050 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

DCPMU 3BRPN < 0.020 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Cycluron 38RPN < 0.020 pall HPLC/MSIMS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Buturon 38RPN <0.020 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interme 2 #
injection directe M_ET109

Chlorbromuron 38RPN <0.020 uall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Amidosulfuron 38RPN =0.020 uall HPLC/MS/MS aprés Méthode inteme 2 #
injection directe M_ET109

Siduron IBRFM = 0.020 pgil HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Metsulfuron méthyl 38RPN = 0.020 pa HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Azimsulfuron 3BRPN <0.020 pgl HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Oxasulfuron 3BRPN <0.020 Mg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Cinosulfuron 38RPN < 0.020 ugll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Fluometuron 38RPN <0.020 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Halosulfuron-methyl 38RPN < 0.020 Hall HPLC/MSIMS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Bensulfuron-méthyl IBRPN <0.020 Holl HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Sulfometuron-méthyl 38RPN <0.020 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interme 2 #
injection directe M_ET102

Ethametsulfuron-methyl IBRFN =< 0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Chlorimuron-éthyl IERPN < 0.050 uall HPLC/MSIMS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

)
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Tribenuron-méthyl 3BRPN <0.020 Ha/l HPLC/MS/MS aprés Méthade interne
injection directe M_ET109
Triflusulfuron méthyl 38RPN < 0.020 pall HPLC/MSIMS aprés Méthode interne
(trisulfuron-méthyl) injection directe M_ET109
Daimuron 38RPN < 0.020 ug/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109
Thidiazuron 38RPN <0.020 Hgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109
Forchlorfenuron 38RPN <0.020 ugfl HPLC/MS/MS aprés Méthode interme #
injection directe M_ET108
Pyrazosulfuron-éthyl 3BRPN <0.020 pgfl HPLC/MS/MS aprés Méthode inteme #
injection directe M_ET109
IPPU (1-4(isopropylphényl}-urée 3BRPN < 0.050 uafl HPLC/MSIMS aprés Méthode inteme
injection directe M_ET109
IPPMU (isoproturon-desmethyl) 3BRPN <0.050 pall HPLC/MSIMS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109
Hexaflumuron 38RPN < 0.050 pg/l HPLC/MSIMS aprés Méthode inteme
injection directe M_ET109
Teflubenzuron 3BRPN < 0.050 pg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109
Chilorfluazuron 38RPN < 0.010 pall GC/IMS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
PCB : Polychlorobiphényles
PCB par congénéres
PCB 28 38RPN <0.005 pall GCIMSIMS aprés extraction Méthede M_ET172 B
SPE
PCB 52 38RPN < 0.005 pgll GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
PCB 101 3BRPN < 0.005 pgll GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 =
SPE
PCB 118 3BRPN <0.010 Hall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
PCB 138 38RPN = 0.010 pofl GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
PCB 153 3BRPN <0.010 pg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
FCE 180 38RPN <0.010 pa/l GC/MS/MS apres extraction Méthode M_ET172
SPE
Dérivés du benzéne
Chlorobenzénes
Monochlorobenzéne 38RPN <0.50 Hal HS/GC/MS NF EN ISO
11423-1
Bromobenzéne 3ERPN <0.50 Ha/l HSIGC/IMS NF EN ISO
114231
2-chlorotoluéne 38REN <0.50 pall HSIGCMS NF EN IS0
114231
3-chlorotoluéne 38RPN <0.50 Mg/l HSIGCIMS NF EN ISO
114231
4-chlorotoluéne IBRPN < 0.50 (Vs il HSIGC/MS NF EN ISO
1142341
1,2-dichlorobenzéne 38RPN <0.05 Hall HSIGC/MS NF EN ISO
1142341
1,3-dichlorobenzéne 38RPN <05 pall HSIGCMS NF EN IS0
114231
1,4-dichlorobenzéne 3BRFN <0.05 pg/l HSIGCMS NF EN ISO #
114231
1,2,3-trichlorobenzéne IBRFN <0.10 pa/l HS/IGCMS NF EN ISO
114231
1,2.4-trichlorobenzéne 38RPN <0.10 pall HS/GCMS NF EN ISO
1142341

P
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 Reésultat

Methodes

1,3,5-trichlorobenzéne

Composés divers
Divers

Phosphate de tributyle

Somme des trichlorobenzénes 38RPN

38RPN

<0.10

<0.10

< 0.005

uall

g/l

pall

HS/IGCIMS

HS/GCMS

GC/MS/MS aprés extraction
SPE

NF EN IS0
114231
NF EN 150
11423-1

Méthode M_ET172

38RPN

ANALYSE (RPN) RESSOURCE SOUTERRAINE (ARS38-2013)

Silicates : délai de stabilisation dépassé

Eau respectant les limites de qualité fixées par I'arrété du 11 janvier 2007 modifié par I'arrété du 21 janvier 2010 pour les paramétres

mesurés.,

Marie FAURE
Ingénieur de Laboratoire
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13 Rue B. Frachon
38090 VILLEFONTAINE
Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 19 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation,
identifiés par le symbole #.
Les paramétres sous-traités sont identifiés par (*).
Identification dossier : LSE15-68954
Identification échantillon : LSE1506-6695 Analyse demandée par : Agence Régionale de Santé
Rhéne Alpes -38032 GRENOBLE CEDEX 1
Nature: Eau de ressource souterraine
Lieu de Prélévement : PUITS DE LA RONTA
Localisation exacte : CANTINE SCOLAIRE -
Dept et commune : 38 SATOLAS-ET-BONCE
UGE : 0364 - CAPI SEMIDAO
Type d'eau : B - EAU BRUTE SOUTERRAINE PSV : 0000000532
Type de visite : RP Type Analyse : RPM Motif du prélévement : CS
Nom de I'exploitant : SEMIDAO

Nom de l'installation :
Prélévement :

Z.|. LA CRUIZILLE

13 rue benoit Frachon

38090 VILLEFONTAINE

RONTA PUITS RP1 Type : CAP Code : 000377
Prélevé le 22/06/2015 4 09h44  Réceptionné le 22/06/2015

Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / DURIEUX Christine

Prélévement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de
consommation humaine

Conditions de prélévements : INF

Flaconnage CARSO-LSEHL

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure
sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité a la spécification, il n'a pas été tenu explicitement
compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse le 22/06/2015

~ Unités

Observations sur le terrain
Pluviométrie 48 h

Mesures sur le terrain
Température de l'eau

38RPM 0 mm/48h Observation visuelle

3BRPM 14.9 *C Méthode & la sonde Méthode interne 25 #
M_EZ008 v2

Société par action simplifiée au capital de 2 283 822 30 € - RCS Lyon B 410 545 312 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N* TVA: FR 82 410 545 313
Siége social et |laboratoire - 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél . (33) 04 7276 1616 - Fax  (33) 0478723503

Site web . www.groupecarso com - e-mail ; carso@groupecarso.com
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Résultats

Normes

Température de I'air extérieur

pH sur le terrain

Conductivité brute & 25°C sur le
terrain
Oxygéne dissous

Taux de saturation en oxygene sur le
terrain

Analyses microbiologiques

Escherichia coli

Entérocoques (Streptocoques
fécaux)

Caractéristiques organoleptiques
Odeur

Odeur a 25 °C : seuil
Couleur apparente (eau brute)
Couleur vraie (eau filtrée)

Couleur
Turbidité

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base
Phosphore total

Indice hydrocarbures (C10-C40)
Conductivité électrique brute a 25°C
TAC (Titre alcalimétrique complet)
Carbone organique total (COT)

Fluorures

Equilibre calcocarbonigue

pH & I'equilibre

Equilibre calcocarbonigue (5 classes)

Cations
Ammonium
Calcium dissous
Magnésium dissous
Sodium dissous
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Destinataire :

Chlorures 38RPM 61 mag/l Cl- Chromatographie innique NF EN 1SO 200
10304-1
Sulfates 38RPM 19.8 mg/l S04 Chromatographie ionique NF EN ISO 250
10304-1
Nitrates 3BRPM 18.7 mg/l NO3- Chromatographie ionigue NF EN I1SO 100
10304-1
Nitrites 3BRPM <0.02 mg/l NO2- Spectrophotométrie NF EN 26777
Silicates dissous 38RPM 11.4 ma/l Si02 Flux continu (CFA) I1SO 16264
Métaux
Arsenic total 38RPM <2 pall As ICPIMS aprés acidification et | 150 17294-1 et NF 100
décantation EN ISO 17284-2
Fer dissous 38RPM <10 pa/l Fe ICP/MS apras filtration ISO 17204-1 et NF
ENISO 17294-2
Manganése total 38RPM <10 Hag/l Mn ICP/MS aprés acidification et | 1ISO 17294-1 et NF #
décantation EN I1SO 17294-2
Nickel total 3BRPM <5 Ha/l Ni ICP/MS aprés acidification et | ISO 17294-1 et NF #
décantation EN I1SO 17294.2
Cadmium total 3BAPM <1 pa/l Cd ICP/MS aprés acidification et ISO 17294-1 et NF 5
décantation EN IS0 17294-2
Bore total 38RPM =0.010 mg/l B ICP/MS aprés acidification et | I1SO 17294-1 et NF
décantation EN ISO 17294-2
Antimoine total 38RPM <1 pgfl Sb ICP/MS aprés acidification et 1SO 17294-1 et NF
décantation ENISO 17284-2
Sélénium total 38RPM <2 Hg/l Se ICP/MS aprés acidification et | 1ISO 17294-1 et NF 10 #
décantation EN IS0 17294-2
COV : composés organiques volatils
BTEX
Benzéne 38RPM =05 uall HSIGCMS NF EN ISO
11423-1
Toluéne 38RPM <1 pgfl HSIGC/MS NF EN I1SO #
114231
Ethylbenzéne 38RPM <05 pgll HSIGCIMS NF EN ISO #
114231
Xylénes (m + p) 38RPM <9 uall HSIGCIMS NF EN ISO #
11423-1
Xyléne ortho 38RPM <0.5 pall HS/IGCMS NF EN ISO #
114231
Styréne 38RPM <0.5 o/l HS/IGC/MS NF EN ISO #
1142341
1,2,3-triméthylbenzéne 38RPM <1 ugll HSIGC/MS NF EN ISO #
114231
1,2 4-triméthylbenzéne 38RPM <1 pgil HSIGC/MS NF EN ISO #
(pseudocuméne) 1142341
1,3,5-triméthylbenzéne (mésytiléne) 2BRPM <1 pall HSIGC/MS NF EN I1SO #
11423-1
Ethyl tertiobutyl ether (ETBE) 38RPM <05 uall HS/IGCMS NF EN ISO
114231
Isopropylbenzéne (cuméne) 38RPM =05 ugll HS/GCMS NF EN IS0 #
114231
n propylbenzéne 38RPM <05 pal HS/IGCMS NF EN I1SO #
1142341
Sec butylbenzéne 38RPM <05 pall HS/IGC/MS NF EN IS0 #
11423-1
Xylénes (o + m + p) 38RPM <1.5 pgll HSIGCMS NF EN ISO
114231
4-isopropyltoluéne (p cymeéne) 38RPM <05 pall HSIGC/MS NF EN ISO #
1142341
Tert butylbenzéne 38RPM <0.5 Hgll HSIGC/IMS NF EN ISO #
114231
n-butyl benzéne 38RPM <05 ol HS/IGC/MS NF EN IS0 #
114231
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Xyléne p 3BRPM <05 pgll HS/GCMS NF EN I1SO
11423-1
Xyléne m 3BRPM <05 pall HSIGCIMS NF EN IS0
1142341
Isobutylbenzéne 38RPM <05 pall HSIGCMS NF EN ISO
11423-1
MTEE (methyl-tertiobutylether) 38RPM <05 Hall HSIGCMS NF EN IS0 10301 #
Solvants organohalogénés
1.1.1,2-tétrachloroéthane 3BRPM <050 g/l HS/GCMS NF EN IS0 10301 #
1,1,2,2-tétrachloroéthane 38RPM <0.50 ugll HS/GCMS NF EN ISO 10301
1,1,1-trichloroéthane 3BRPM <0.50 1] HS/IGCMS NF EN IS0 10301
1,1,2-trichloroéthane 38RPM <0.50 ugll HSIGCMS NF EN ISO 10301
1,1,2-trichlorotriflucroéthane (fréon 3ERPM <0.50 pall HS/IGCMS NF EN ISO 10301
113)
1,1-dichloro 1-propéne 38RPM <0.50 ugll HSIGC/MS NF EN I1SO 10301
1,1-dichloroéthane 38RFM <0.50 pgll HS/GC/MS NF EN 1SO 10301
1,1-dichloroéthyléne 38RPM < 0.50 pgll H8/GC/MS NF EN ISO 10301 #
1,2-dibromo 3-chloropropane 38RPM <0.50 pa/l HS/GCMS NF EN 1SO 10301
1,2-dibromoéthane 3ERPM < 0.50 pafl HSIGC/MS NF EN ISO 10301 #
1,2-dichloroéthane 3BRPM <0.50 pall HS/GC/MS NF EN ISO 10301 #
Cis 1,2-dichloroéthyléne IBRPM =<0.50 pall HS/GCMS NF EN IS0 10301 #
Trans 1,2-dichloroéthyléne 3BRPM <0.50 pall HS/GC/MS NF EN ISC 10301 #
1,2-dichloropropane 38RPM <0.50 pgll HS/IGCMS NF EN ISO 10301 #
1,3-dichloropropane IERFM = 0.50 pall HS/IGCMS NF EN ISO 10301 #
2,3-dichloropropéne 38RPM <0.50 pall HSIGC/MS NF EN ISO 10301 =
3-chloropropéne (chlorure d'allyle) 38RPM <0.50 pgll HS/IGCMS NF EN ISO 10301
Bromochlorométhane 38RPM <0.50 ugll HS/GC/MS NF EN ISO 10301 #
Bromoforme 38RPM <0.50 pah HS/GC/MS NF EN IS0 10301
Bromométhane 38RPM <1.00 pgh HS/IGCMS NF EN IS0 10301
Chloroéthane 38RPM < 0.50 Hall HS/GCMS NF EN ISO 10301
Chloroforme 38RPM <050 Hg/l HS/GCMS NF EN IS0 10301 #
Chlorométhane 38RPM <0.50 uall HSI/GCMS NF EN ISO 10301
Chlorure de vinyle 38RPM < 0.50 pall HS/GCIMS NF EN ISO 10301
Chloropréne 38RPM < 0.50 Mg/l HSIGCMS NF EN ISC 10301
Cis 1,3-dichloropropyléne 38RPM <2.00 ual HSIGCMS NF EN IS0 10301
Trans 1,3-dichloropropyléne 38RPM <2.00 pall HSIGCMS NF EN ISO 10301
Dibromochlorométhane 38RPM <0.50 Hall HS/GCMS NF EN IS0 10301
Dibromométhane 38RPM <0.50 ugll HSIGCMS NF EN IS0 10301
Dichlorobromométhane 38RPM < 0.50 Ha/l HS/GCMS NF EN ISQ 10301
Dichlorodiflucrométhane 38RPM < (.50 pall HSIGCMS NF EN I1SO 10301
Dichlorométhane IBRPM <50 Vsl HSIGCMS NF EN IS0 10301
Hexachloroéthane 38RPM =0.50 Ha/l HS/IGCMS NF EN ISO 10301
Somme des trihalométhanes 3BRPM <0.50 Ha/l HSIGCMS NF EN IS0 10301
Tétrachloroéthyléne 38RPM < 0.50 Hall HSIGCMS NF EN ISO 10301 #
Tétrachlorure de carbone BERPM < 0.50 Ha/l HS/GC/MS NF EN I1SO 10301
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Trichloroéthyléne 38RPM =< 0.50 Mg/l HS/GC/MS NF EN IS0 10301 #
Trichloroflucromeéthane 38RPM < 0.50 pg/l HS/GC/MS NF EN ISO 10301
Somme des tri et tétrachloroéthyléne 28RPM =0.50 pall HS/GCIMS NF EN ISO 10301
Somme des 1,2-dichloroéthyléne 38RPM < (.50 uall HSIGC/MS NF EN I1SO 10301
Cétones
Méthyl isobuty| cétone 3BRPM <2 Hall HSIGC/MS Méthode interne
Pesticides
Total pesticides
Somme des pesticides identifiés 38RPM <0.500 pall Caleul 5
Pesticides azotés
Cyromazine 38RPM =0.030 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 i
injection directe M_ET109
Amétryne 38RPM < 0.050 pgll HPLC/MSIMS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Atrazine 3BRPM =<0.030 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Atrazine 2-hydroxy 3BRPM <0.020 pgll HPLC/MSIMS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Atrazine déséthyl 3ERPM <0.030 Hall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Cyanazine 38RPM < 0.020 Vel HPLC/MS/MS aprés Méthade interne 2 #
injection directe M_ET109
Desmetryne 38RPM =0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Hexazinone 38RPM < 0.020 pa/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Metamitrone 3BRPM <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Metribuzine 3BRPM =0.020 Ha/l HPLC/MSIMS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Prometon 38RPM = 0.020 Mg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Prometryne 38RPM = 0.020 pall HPLC/MSIMS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET108
Propazine 3BRPM <0.020 pah HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Pymetrozine 38RPM <0.050 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne Z #
iniection directe M_ET109
Sebuthylazine 38RPM <0.020 uall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Secbumeton 3BRPM <0.020 pgll HPLC/MSIMS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Simazine 2-hydroxy 38RPM <0.020 ugll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Terbumeton 38RPM <0.020 uall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Terbumeton déséthyl 38RPM <0.030 Mg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Terbuthylazine 2BRPM <0.020 pgil HPLC/MSIMS aprés Méthode interme 2 #
injection directe M_ET109
Terbuthylazine déséthyl 38RPM <0.020 Hall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Terbuthylazine 2-hydroxy 38RPM <0.025 Hall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Terbutryne 3BRPM = 0.020 pg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109
Trigtazine 38RPM = 0.020 ugll HPLC/MS/MS aprés Méthode interme 2 #
injection directe M_ET109
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Simetryne

Dimethametryne

Propazine 2-hydroxy
Trigtazine 2-hydroxy
Triétazine déséthyl
Sébuthylazine déséthyl
Sebuthylazine 2-hydroxy
Atrazine déséthyl 2-hydroxy
Simazine

Atrazine deisopropyl
Atrazine deséthyl déisopropy!
Atrazine déisopropyl 2-hydroxy

Sulcotrione

Pesticides organochlorés

Hexachlorocyclopentadiéne
Methoxychlor

Dichlorophene
2,4'-DDD

24-DDE

2,4-DDT

44-DDD

4 4.DDE

4.4-DDT

Aldrine

Chlordane cis (alpha)
Chlordane trans (béta)
Chlordane (cis + trans)
Dicofol

Dieldrine

Endosulfan alpha
Endosulfan béta
Endosulfan sulfate

Endosulfan total (alpha+beta)
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38RPM

JBRPM
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JBRFM
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38RPM

JBRFM

JERPM

<0.025

<0.020

<0.020

< 0.050

=0.020

<0.050

< 0.020

< 0.050

<0020

<0.020

<0.100

<0.100

<0.050

<010
< 0.008

<0.050

< 0.005

<0.005

<0.010

<0.005

<0.010

<0.010

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

< 0.005

< 0.005

< 0.005

<0.005

<0.005

=0.015
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pg/l
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Hall
(=]l
(el
Hgll
pg/l
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Hgll

Hall
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Hg/l

pall
Hg/l
g/l
g/l
g/l
pall
pg/l
Hall
gl
Hgll
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g/l
Hg/l
pg/l
Ha/l
Ha/l

Hg/l

HPLC/MS/MS aprés
injection directe
HPLC/MSIMS aprés
injection directe
HPLC/MSIMS aprés
injection directe
HPLC/MS/MS aprés
injection directe
HPLC/MSIMS aprés
injection directe
HPLC/MS/MMS aprés
injection directe
HPLC/MSMS aprés
injection directe
HPLC/MS/MS aprés
injection directe
HPLC/MS/MS aprés
injection directe
HPLC/MS/MS aprés
injection directe
HPLC/MS/MS aprés
injection directe
HPLC/MS/MS aprés
injection directe
HPLC/MSIMS aprés
injection directe

HSIGCMS

GC/MSIMS aprés extraction
SPE

HPLC/MS/MS apres
injection directe

GC/IMS/MS aprés extraction
SPE

GC/MS/MS aprés extraction
SPE

GC/MS/MS aprés extraction
SPE

GC/MS/MS apres extraction
SPE

GC/MBIMS aprés extraction
SPE

GC/MSIMS aprés extraction
SPE

GC/MSMS aprés extraction
SPE

GC/MSMS aprés extraction
SPE

GC/MSMS aprés extraction
SPE

GC/MSMS aprés extraction
SPE

GC/MSIMS aprés extraction
SPE

GC/MS/MS aprés extraction
SPE

GC/MS/MS aprés extraction
SPE

GC/MS/MS apras extraction
SPE

GC/MSIMS aprés extraction
SPE

GC/MSI/MS aprés extraction
SPE

Méthode interne
M_ET109
Méthode interne
M_ET109

Méthode interne
M_ET109
Méthode interme
M_ET109
Méthode interne
M_ET109

Méthode inteme
M_ET108

Méthode inteme
M_ET109
Méthode interme
M_ET109
Méthede interne
M_ET109
Méthode interme
M_ET109
Méthode interme
M_ET109
Méthode interme
M_ET109
Méthode interme
M_ET109

Méthode interme

Méthode M_ET172
Méthode interne
M_ET108
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Meéthode M_ET172
Methode M_ET172
Methode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172

Methode M_ET172
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Endrine 38RPM < 0.005 pg/l GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

HCB (hexachlorobenzéne) 38RPM < 0.005 pgfl GCIMS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

HCH alpha 38RPM < 0.005 pgfl GGCIMS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

HCH béta 3ERPM < 0.005 pall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

HCH delta 38RPM < 0.005 pall GCIMSI/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

HCH epsilon 3BRPM < 0.005 pg/l GCIMS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Heptachlore 3BRPM < 0.005 pal GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Heptachlore époxyde endo trans 38RPM < 0.005 Hg/ GC/MS/MS apres extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Heptachlore époxyde exo cis 3BRPM < 0.005 pall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Heptachlore époxyde 38RPM <0.005 uall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Isodrine 38RPM < 0.005 Hall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Lindane {(HCH gamma) 38RPM < 0.005 (Wl GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Somme des isoméres de I'HCH (sauf 38RPM = 0.005 pafl GCIMS/MS aprés extraction Méthode M_ET172

HCH epsilon) SPE

Endrine aldéhyde 38RPM <0.005 pall GCIMS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Chlordane gamma 3BRPM <0.005 pg/l GCIMSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Hexachlorobutadigéne 3BRPM <0.005 ual GC/MSMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Pesticides organop}

Ométhoate 38RPM <0.020 Hg/l HPLC/MSIMS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Azametiphos 38RPM <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Acéphate 38RPM <0.020 pgfl HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Dimethomorphe IBRPM < 0.020 pg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Azinphos méthy! 38RPM < 0,030 gl HPLC/MSIMS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Cadusafos 38RPM <0.020 Ha/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET1i08

Chlorfenvinphos 3BRPM <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Coumaphos 38RPM < 0.020 pgfl HPFLC/MSMS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Demeton S-méthyl sulfone IBRPM <0.020 pgi HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Ethion 3BRPM <0.020 1] HPLC/MSIMS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Ethoprophos 3RPM < 0.020 Hafl HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Fenthion 38RPM < 0.020 pall HPLC/MSMS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Heptenophos 3BRPM <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthade interne #
injection directe M_ET108

Monocrotophos 38RPM = 0.020 Hall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Naled 38RPM <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Phorate IBRPM < 0.020 pgfl HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108
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Phosmet 35RPM < 0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108
Phoxime 38RPM < 0.020 Hall HPLC/MS/MS apras Méthode interne
injection directe M_ET108
Profenofos 38RPM < 0.020 Hall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108
Sulfotep 38RPM < 0.020 Hafl HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108
Trichlorfon 3BRPM <0.020 Ta1]] HPLC/MS/MS aprés Méthade interne
injection directe M_ET108
Vamidothion 38RPM =0.020 uall HPLC/MSIMS aprés Méthode interne
injaction directe M_ET108
Methamidophos 38RPM <0.020 pall HPLC/MSIMS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108
Oxydemeton méthyl 38RPM =0.020 pg/l HPLC/MSIMS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108
Methacrifos 38RPM <0.050 pg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108
Phenthoate 38RPM <0.020 pg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108
Etrimfos 38RPM < 0.020 pg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interna
injection directe M_ET108
lodofenphos 38RPM < 0.005 pg/l GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Azinphos éthyl 38RPM < 0.005 pgil GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Bromophos éthyl 38RPM <0.005 pg/l GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Bromophos méthyl 38RPM =< 0.005 Mall GC/MS/MS apres extraction Méthode M_ET172
SPE
Carbophénothion ISRPM < 0.005 pa/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Chlormephos 38RPM < 0.005 pgll GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Chlorpyriphos éthy! 38RPM < 0.005 pal GC/MSMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Chlorpyriphos méthyl 38RPM < 0.005 pall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Demeton O+S 38RPM <0.010 Hall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Demeton S methyl 3BRPM < 0.005 uall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Diazinon ABRPM < 0.005 Hafl GCIMSIMS aprés extraction Mathode M_ET172 #
SPE
Dichlofenthion 3BRPM < 0.005 pall GCIMS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Dichlorvos 38RPM <0.010 pall GCIMSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Dimethoate 38RPM <0.010 pa/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Disulfoton 38RPM < 0.005 pall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Fenchlorphos 38RPM = (0.005 pall GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Fenitrothion 38RPM < (0.005 ugfl GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Fonofos 3IBRFM < 0.005 pg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Isazofos 38RPM < 0.005 pgfl GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Isofenphos 3BRPM <0.005 Vs 1]] GC/MSMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Malathion 38RPM < (0.005 pall GC/MSMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Methidathion 38RPM < 0.005 Mg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

woilic
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Mevinphos 38RPM <0.005 pall GC/MS/MS aprés extraction T Méthode M_ET172
SPE

Parathion éthyl (parathion) 38RPM <0.010 Mg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Parathion méthyl 38RPM < 0.005 pall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Phosalone 38RPM < 0.005 pa/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Phosphamidon 38RPM <0.010 pal GC/MS/MS aprés extraction Méthade M_ET172
SPE

Pyrimiphos éthyl 36RPM < 0.005 Mg/l GC/MSMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Pyrimiphos méthy! 3BRPM < 0.005 Ha/l GC/MSMS aprés extraction Méthode M_ET172
SFE

Propetamphos 3BRPM < (0.005 Ha/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Pyrazophos 38RPM < 0.005 pall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Quinalphos 3ERFPM < (0.005 pafl GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Terbufos 3BRPM < 0.005 pall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Tetrachlorvinphos 3BRPM < 0.005 pal GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Tetradifon 3BRPM < 0.005 Hg/l GC/MSMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Thiemeton 3BRPM < 0.005 Vel GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SFE

Triazophos 38RPM <0.008 pall GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Demeton O 38RPM < 0.010 pall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Demeton S 3BRPM <0.010 pall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Carbamates

Carbary! 38RPM <0.020 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108

Carbendazime 38RPM < 0.020 ugfl HPLC/MS/MS aprés Méthode Interne
injection directe M_ET108

Carbétamide 3BRPM = 0.020 Hgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108

Carbofuran 3ERPM <0.020 Hall HPLC/MSIMS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108

Carbofuran 3-hydroxy 38RPM < 0.020 pgl HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108

Ethiofencarb 38RPM < 0.020 pgl HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108

Mercaptodimethur (Methiocarbe) 3BRPM <0.020 Hall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108

Methomyl 38RPM <0.020 pall HPLC/MS/IMS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108

Oxamyl 38RPM <0.020 pall HPLC/MSMS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108

Pirimicarbe 38RPM <0.020 ugfl HPLC/MS/MS aprés Méthode interme
injection directe M_ET108

Propoxur 38RPM <0.020 Hall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108

Furathiocarbe 3BRPM < 0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109

Chlorbufam 38RPM < 0.050 Ha/l HPLC/MSI/MS aprés Méthade interne
injection directe M_ET109

Aldicarbe sulfoxyde 38RPM <0.020 pall HPLC/MSIMS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108

Iprovalicarbe 38RPM <0.020 ugll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108

oL [
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Promecarbe 38RPM < 0.020 Hall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108

Propham 38RPM < 0.020 Hall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108

Diethofencarbe 38RPM <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Bendiocarb 38RPM <0.020 pall HPLC/MSIMS aprés Méthede interme #
injection directe M_ET108

Benthiocarbe (thicbencarbe) 38RPM < 0.050 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interme #
injection directe M_ET108

Thiodicarbe 3EREM < 0.050 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interme #
injection directe M_ET108

Indoxacarb 2ERPM <0.020 Hall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Aldicarbe sulfone 3ERPM = 0.020 o/l HPLC/MS/MS aprés Méthade interne #
injection directe M_ET108

Diallate IBRPM < 0.050 Th1]] HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

EPTC 38REM <0.020 pgi HPLC/MSIMS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Fenoxycarbe 3IRPM <0.020 ugll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Propamocarbe 38RPM <0.020 pall HPLC/IMSIMS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Prosulfocarbe 38RPM <0.020 uall HPLC/MSIMS aprés Méthaode interne =
injection directe M_ET108

Triallate 38RPM <0.050 pg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Bufencarbe 38RPM <0.020 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Chlorprofam IBRPM < 0.005 pg/l GC/MSMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Molinate 3BRPM < 0.005 pg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Amides

Isoxaben 38RPM < 0.020 Hall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Acétochlore 38RPM < 0.005 pall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Alachlore 38RPM < 0.005 pafl GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Amitraze 3BRPM = (0.005 Ha GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Benalaxyl 38RPM < 0.005 Ha/l GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Furalaxyl 3BRPM < 0.005 Hall GCIMS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Mepronil 3BRPM <0.005 Han GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Métazachlor 38RPM = 0.005 pall GCIMSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Métolachlor 3ZRPM < 0.005 ugfl GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Napropamide 38RPM < 0.005 Hall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 i
SPE

Ofurace 3BRPM < 0.005 ual GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Oxadixyl 38RPM < 0.005 Vsl GCIMSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Propanil 38RPM =< 0.005 pgll GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Propyzamide 38RPM < 0.005 ual GCIMSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Tebutam IERPM < 0.005 pall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

-
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Prétilachlore 3BRFM < 0.005 pa/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Dimetachlore 3BRPM < 0.005 pall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Dichlormide 3ERPM < 0.050 pgfl GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Anilines

Oryzalin 38RPM <010 uafl HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108

Benfluraline 3BRPM < 0.005 Hall GC/MSMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Butraline 3BRPM < 0.005 Ha/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Pendimethaline 38RPM < (.005 pall GCIMS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Pyrimethanil 38RPM <0.005 pall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Trifluraline 38RPM < 0.005 pgfl GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Azoles

Aminotriazole 38RPM < 0.050 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET130

Triticonazole 38RPM = 0.020 pg/! HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Azaconazole 38RPM <0.020 Hall HPLC/MSIMS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Bromuconazole 38RPM <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109

Cyproconazole 3BRPM < 0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Difenoconazole 38RPM <0025 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Diniconazole 38RPM = 0.025 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Epoxyconazole 38RPM <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Fenbuconazole 38RPM <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Fluguinconazole 38RPM < 0.030 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Flusilazole 38RPM <0.020 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne it
injection directe M_ET109

Flutriafol 38BREM <0.020 wgll HPLC/MSI/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET10%

Hexaconazole 38RPM <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Meéthode interne #
injection directe M_ET109

Metconazole IBRPM < 0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Penconazole 38RPM <0.020 pgl HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109

Propiconazole 3BRPM <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Tebuconazole IBRFM <0.020 Hall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Tetraconazole 38RPM <0.020 ugil HPLC/MS/MS aprés Méthede inteme #
injection directe M_ET109

Bitertanol 38RPM <0.050 Hall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Paclobutrazole 38RPM <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109

Triadimenol 38RPM <0.020 pg/ HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Triadimefon 38RPM <0.020 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

widui
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Thiabendazole IBRPM < 0.020 pgi HPLC/MSIMS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109
Uniconazole 3BRPM < 0.050 Hall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109
Imibenconazole 38RPM <0.10 pagil HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109
Tricyclazole 38RPM < 0.020 Hall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109
Furilazole 3BRPM =0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108
Imazaméthabenz méthyl 38RPM <0.010 pall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Tebufenpyrad 3BRPM = 0.005 Hall GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Benzonitriles
leseynil 38RPM <0.020 pgl HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET108
Chlorthiamide I8RPM <0.010 ugl GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Aclonifen 38RPM <0.005 pgil GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
8PE
Chloridazone 38RPM < 0.005 pgll GCIMSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Dichlabenil 3BRPM < 0.005 pall GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
Fenarimol 38RPM <0.005 ugll GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
loxynil-octanoate 38RPM <0.010 ugfl GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
loxynil-méthyl 38RPM < 0.005 pgll GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Bromaoxynil-octanoate 38RPM <0.010 pafl GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Diazines
Bromacile 38RPM = 0.005 uall GC/MSIMS apres extraction Méthode M_ET172
SPE
Pyridate 38RPM <0.010 Hg/l GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Dicarboxymides
Captafol 38RPM < 0.010 pall GCIMSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Captane 28BRPM <0.010 pgl GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Dichlofluanide 3BRPM < 0.005 pg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Folpel (Folpet) 38RPM <0.010 pgll GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Iprodione 3BRPM < 0.005 Mg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Procymidone 3BRPM = 0.005 Mg/l GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Vinchlozoline 38RPM < 0.005 pgll GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
Phénoxyacides
MCPP-P IBRPM <0.020 pall HPLC/MSIMS aprés extract Méthode interne
SPE M_ET142
Dichiorprop-P 38RPM <0.030 pgll HPLC/MS/MS aprés extract Méthode interne
SPE M_ET142
24-D 38RPM < 0.020 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interme
injection directe M_ET109

sediva
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24-DB 38RPM <0.10 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109

2,457 38RPM <0.020 pg/l HPLC/MSMS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109

2 4-MCPA 38RPM <0.020 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109

2,4-MCPB 38RPM < 0.030 ugll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109

MCPP (Mecoprop) total 38RPM <0.020 ugll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Dicamba 38RFM = 0.060 gl HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109

Triclopyr 38RPM < 0.020 ugll HPLC/MSIMS aprés Méthode interme
injection directe M_ET109

2,4-DP (Dichlorprop) total 3BRPM <0.030 Mg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109

Diclofop méthyl 38RPM < 0.050 Hall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109

Fenoprop (2,4,5-TP) 3BRPM < 0.020 Ha/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Fluroxypyr 38RPM <0.020 pa/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109

Haloxyfop 38RPM <0.050 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109

MCPP-1-octyl ester 33RPM < 0.005 pgll GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Phénols

DNOC (dinitrocrésol) 38RPM <0.020 ugll HPLC/MS/IMS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109

Dinoseb IBRPM <0.020 uall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108

Dinoterb 38RPM <0.030 pg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ETi09

Pentachlorophénol 38RPM < 0.060 pall HPLC/MSMS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109

Pyréthrinoides

Acrinathrine 38RPM < 0.005 Mg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 ¥
SPE

Alléthrine 38RFM <0.030 Mg/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Alphaméthrine (alpha cyperméthrine) 38RPM = 0.005 pgfl GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Bifenthrine 38RPM < 0.005 pall GCIMSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Bioresmeéthrine 38RFM = 0.005 pg/l GCIMS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Cyfluthrine 38RPM < 0.005 uall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Cyperméthrine 38RPM <0.005 Hall GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Esfenvalérate 38RPM < 0.005 pgfl GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Fenpropathrine 38RPM < 0.005 ug/l GCIMS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Lambda cyhalothrine 38RPM < 0.005 Ha/l GC/MSMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Permethrine 38RPM <0.010 Ha/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE

Tefluthrine 38RPM < 0.005 pall GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Ethofumesate 38RPM < 0.005 [T 1l] GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

Deltaméthrine 38RPM <0.005 pall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

sl
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Fenvalerate 38RPM <0.010 pa/l GCIMS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 2
SPE

Tralomethrine 38RPM < 0.005 Hal GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 2
SPE

Tau-fluyalinate 38RPM < 0.005 Hall GCIMSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 2| #
SPE

Betacyfluthrine 38RPM <0.010 ugll GG/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 2 #
SPE

Cyhalothrine 38RPM < 0.005 Hall GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 2
SPE

Resmethrine 38RPM =0.010 pgl GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 2
SPE

Pesticides divers

S-metolachlor IBRFM =0.10 pgll HPLC/MS/MS aprés extract Méthode interne
SPE M_ET142

Boscalid 38RPM = 0.020 pgh HPLC/MS/MS aprés Méthade interme 2 #
injection directe M_ET108

Cymoxanil 3BRPM <0.020 pall HPLC/MSIMS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET108

Bentazone 38RPM = 0.020 pg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Chlorophacinone 38RPM <0.10 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET102

Fludioxinil 3BRPM = 0.010 Tell] HPLC/MS/MS aprés Méthade interne 2 #
irjection directe M_ET109

Quinmerac 38RPM < 0.050 pal HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Metalaxy! 38RPM <0.020 wall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Bromoxynil 38RPM <0.020 Hall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Acifluorféne 38RPM < 0.020 Hall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Fomesafen 38RPM <0.050 Hall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Tebufenozide IBRPM < 0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Flurtamone 38RPM < 0.020 ug/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Spiroxamine 3BRPM < 0.050 pall HPLC/MS/MS aprés Méthede interme 2 #
injection directe M_ET109

Fluazinam 3BRPM =0.10 o/l HPLC/MS/MS aprés Méthode intarne 2
injection directe M_ET109

Imidaclopride 38RPM < 0.020 pg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Imazalil 38RPM < 0.050 g HPLC/MSIMS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Myclobutanil 38RPM < 0.050 wal HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Prochloraze 38RPM <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Thiophanate méthy| 3BRPM <0.050 uall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2
injection directe M_ET109

Thiophanate éthyl 3BRPM < 0.050 Hall HPLC/MS/MS aprés Méthade interne 2
injection directe M_ET109

Hexythiazox 3BRPM <0.020 ugll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Dimetilan 3BRPM <0.020 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET108

Fosthiazate 3BRPM < 0.020 Wl HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET108

Triazamate 38RPM < 0.020 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2
injection directe M_ET108

AMPA 38RPM <0.050 pall HPLC/FLD Méthode interne 2 #

M_ET143
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Anthraquinone 3ERPM = 0.005 g/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
Bifenox 38RPM < 0.005 pall giEMSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
Bromopropylate 38RPM < 0.005 pg/t zs:ins:ms aprés extraction Méthode M_ET172 #
Bupirimate 38RPM <0.010 pall zF(.;HSJMS aprés extraction Méthode M_ET172
Buprofezine 3IBRPM < 0.005 ugll 2:\43;:»13 aprés extraction Méthode M_ET172 #
Chinométhionate 38RPM = 0.005 Hall Z?:TMSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
Chlordécone IBRPM <0.010 (s ]]] Z?J?MSMS aprés extraction Méthode M_ET172
Chloroneb IBRPM < 0.005 Vel ZEEMSMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
Chiorothalonil 3ERPM <0.010 Ha/l zi:idsms aprés extraction Méthode M_ET172
Clomazone 38RPM < 0.005 pall EZEMSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
Cloguintocet mexyl 3BRPM <0.005 Hall zpCIfMSJMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
Cyprodinil 38RPM < 0.005 pall E%EZEMSJMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
E
Diflufenican (Diflufenicanil) 38RPM <0.005 Hall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
PE
Dimethenamide 38RPM < 0.005 pal ZC!MSMIS aprés extraction Méthode M_ET172 #
Fenpropidine 38RPM <0.010 pall s(;i’:idsms aprés extraction Méthode M_ET172
PE
Fenpropimorphe 38RPM < 0.005 pgil ECFMSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
Fipronil 38RPM < 0.005 pg/l EF('JEMSJMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
Flumioxiazine IERPM < 0.005 pal zz:MSIMS aprés extraction Methode M_ET172 #
Flurochloridone 38RPM = 0.005 pall ZZ?MSMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
Flurprimidol 38RPM < 0.005 pall s(;E;u‘ISrMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
Glyphosate (incluant le sulfosate) 38RPM < 0.050 pall inCIFLD Méthode interne #
M_ET143
2 B-dichlorobenzamide 3BRPM <0.005 pg/l GCI/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
P
Lenacile 38RPM < 0.005 uall ZCEMSMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
Mefenacet 38RPM =< 0.005 pg/l EZTMSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
Norflurazon 38RPM < 0.005 ug/l g:;MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
Norflurazon désméthyl IBRFM < 0.005 pall z:fMSNE aprés extraction Méthode M_ET172 #
MNuarimol 38RPM = 0.005 pall EE:IJEMSMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
Oxadiazon 38RPM < 0.005 pg/ EZ;SMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
Oxyfluorfene 38RPM <0.010 T1]] EZEMSJMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
Piperonil butoxyde 38RPM < 0.005 Mg/l Z:jMSJMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
Propachlore 38RPM <0.010 Hall z'::fMSMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
Propargite 3BRPM < 0.005 pall zpcinsms aprés extraction Méthode M_ET172 #
Pyridaben IERFM < 0.005 pall gifmsrms aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE

auidi
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Pyrifenox
Quinoxyféne
Quintozéne
Roténone
Terbacile
Tolylfluanide
Chlorthal-diméthyl
Carfentrazone ethyl
Mefenpyr diethyl
Oxadiargyl
Fenhexamid
Mepanipyrim
Biphényle

Benoxacor

Thiocyclam hydrogene oxalate

Famoxadone
|soxadifen-éthyl
Pyriproxyfen

Clethodim

Urées substituées
Chiorotoluron
Chloroxuron
Chilorsulfuron
Diflubenzuron
Dimefuron
Diuron
Fenuron
Isoproturon
Linuron
Methabenzthiazuron
Metobromuron
Metoxuron

Menuron

JBRPM

J8RPM

FERPM

38RPM

38RPM

3BRPM

38RPM

JBRPM

3ERPM

3BRPM

JERPM

38RPM

38RPM

38RPM

38RPM

JERPM

3ERPM

JERFM

38RPM

38RPM

J8RPM

3J8RPM

3BRPM

3BRPM

3BRPM

JBRPM

3ERPM

3BRPM

JERPM

IBRPM

38RPM

JERFM

<0.010

= 0.005

<0.010

< 0.005

< 0.005

< 0.005

<0.005

<0.005

< 0.005

< 0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.010

<0.005

<0.005

<0.005

< 0.005

<0.020

<0.020

<0.020

< 0.050

< 0.020

=<0.020

< 0.020

<0.020

<0.020

< 0.020

< 0.020

<0.020

<0.020

g/l
g/l
pall
g/l
Ho/l
(ell
g/l
Hg/l
ug/l
pgll
pall
(il
pg/l
el
gl
ug/l
(ell
g/l

gl

Hg/l
Hall
Lg/l
wg/l
Hall
Hg/l
vg/l
pa/l
Hg/l
Mg/l
g/l
g/l

Hg/l

GC/MSMS aprés extraction
SPE
GC/MSMS aprés extraction
SPE
GC/MSMS aprés extraction
SPE
GC/MS/MS aprés extraction
SPE
GC/MSIMS aprés extraction
SPE
GC/MS/MS aprés extraction
SPE
GC/MS/MS aprés extraction
SPE
GC/MS/MS aprés extraction
SPE
GC/MSIMS aprés extraction
SPE
GC/MS/MS aprés extraction
SPE
GC/MSIMS aprés extraction
SPE
GC/MSIMS aprés extraction
SPE
GC/MSIMS aprés extraction
SPE
GC/MSIMS aprés extraction
SPE
GC/MS/MS aprés extraction
SPE
GC/MS/MS aprés extraction
SPE
GC/MSIMS aprés extraction
SPE
GC/MSIMS aprés extraction
SPE
GC/MSIMS aprés extraction
SPE

HPLC/MS/MS aprés
injection directe
HPLC/MSIMS aprés
injection directe
HPLC/MS/MS aprés
injection diracte
HPLC/MS/MS aprés
injection directe
HPLC/MS/MS aprés
injection directe
HPLC/MS/MS aprés
injection directe
HPLC/MS/MS aprés
injection directe
HPLC/MS/MS aprés
injection directe
HPLC/MS/MS apres
injection directe
HPLC/MS/MS aprés
injection directe
HPLC/MS/MS aprés
injection directe
HPLC/MS/MS aprés
injection directe
HPLC/MS/MS aprés
injection directe

Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthade M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172
Méthode M_ET172

Méthode M_ET172

Méthode interne
M_ET109
Methode interne
M_ET109
Méthode interne
M_ET109
Méthede interne
M_ET109
Méthode interne
M_ET108
Méthode interne
M_ET109
Méthode interne
M_ET109
Méthode interne
M_ET109
Méthode interne
M_ET109
Méthode interne
M_ET109
Méthode interne
M_ET108
Méthode interne
M_ET109
Méthede interne
M_ET109

or
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Neburon 3IERPM <0.020 g/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interme 2 #
injection directe M_ET109

Triflumuron 3BRPM < 0.050 Hall HPLC/MSMS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Triasulfuron 38RPM < 0.020 Hgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Thifensulfuron méthyl 38RPM < 0.050 vs1l] HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Tebuthiuron 38RPM < 0.020 pgfl HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Sulfosulfuron 38RPM <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Rimsulfuron 38RPM <0.020 Hall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Prosulfuron 38RPM <0.020 uall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Pencycuron 38RPM <0.020 o/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET108

Nicosulfuron 3BRPM <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Monolinuron 3BRPM =0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Mesosulfuron methyl 38RPM =0.020 pa/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interme 2 #
injection directe M_ET109

lodosulfuron méthyl 38RPM < 0.050 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Foramsulfuron 38RPM < 0.050 Mgl HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Flazasulfuron 38RPM <0.020 pall HPLC/IMS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Ethoxysulfuron 3BRPM < 0.020 Vel HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET108

Ethidimuron 38RPM <0.020 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Difenoxuron 38RPM <0.020 Mg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

DCPU 38RPM < 0.050 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

DCPMU 38RPM <0.020 ugll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Cycluron 38RPM = 0.020 pg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Buturon 32RPM =<0.020 Mall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Chlorbromuron 38RPM <0.020 pg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Amidosulfuron 38RPM <0.020 ugll HPLC/MSIMS aprés Méthaode interne 2 #
injection directe M_ET109

Siduron 3BRPM < 0.020 pall HPLC/MSIMS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Metsulfuron méthyl 38RPM <0.020 wall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Azimsulfuron 3BRPM = 0.020 pg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Oxasulfuron 38RPM <0.020 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Cinosulfuron 38RPM <0.020 pg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Fluometuron 3BRPM < 0.020 Hall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Halosulfuron-methy| 38RPM < 0.020 pg/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Bensulfuron-méthyl 38RPM < 0.020 pgh HPLCMS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

Sulforneturon-méthyl 3BRPM <0.020 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne 2 #
injection directe M_ET109

o
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Parametres analytiqu

Ethametsulfuron-méthyl 38RPM <0.020 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109
Chlorimuron-éthyl 38RPM <0.050 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108
Tribenuron-méthyl 38RPM <0.020 pa/l HPLC/MS/MS apréas Méthode interne #
injection directe M_ET109
Triflusulfuron méthyl 38RPM < 0.020 g/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
(trisulfuron-méthy1) injection directe M_ET109
Daimuron 38RPM <0.020 Vel HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109
Thidiazuron 38RPM <0.020 pgh HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET108
Forchlorfenuron 38RPM <0.020 ugll HPLC/MS/MS apras Méthode interne #
injection directe M_ET109
Pyrazosulfuron-éthyl 38RPM <0.020 Hall HPLC/IMSIMS aprés Méthode interne B
injection directe M_ET109
IPPU (1-4(isopropylphényl)-urée 38RPM < 0.050 ugll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109
IPPMU (isoproturon-desmethyl) 38RPM < 0.050 pall HPLC/MS/MS apréas Méthode interne #
injection directe M_ET109
Hexaflumuron 38RPM < 0.050 pa/l HPLC/MSIMS aprés Méthode interne
injection directe M_ET109
Teflubenzuron 38RPM = 0.050 pafl HPLC/MS/MS aprés Méthode interne #
injection directe M_ET109
Chlorfluazuron 38RPM <0.010 ug/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172
SPE
PCB : Polychlorobiphényles
PCB par congénéres
PCB 28 3BRPM < 0.005 pall GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
PCB 52 38RPM < 0.005 pa/l GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
PCB 101 38RPM < 0.005 poll GC/MSMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
PCB 118 38RPM <0.010 pgl GC/MS/MS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
PCB 138 3BRPM =0.010 Mgl GC/MSIMS apres extraction Méthode M_ET172 #
SPE
PCB 153 38RPM <0.010 pall GC/MSIMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
PCB 180 3ERPM =0.010 pall GC/MSIMS aprés extraction Methode M_ET172 #
SPE
Dérivés du benzéne
Chlorobenzénes
Monochlorobenzéne 38RPM <0.50 pg/l HS/GCMS NF EN ISO #
114231
Bromobenzéne IBRPM <0.50 pall HSIGCMS NF EN ISO #
11423-1
2-chlorotoluéne 3ERPM < 0.50 pall HSIGCIMS NF EN ISO #
114231
3-chlorotoluéne 38RPM < 0.50 pgll HSIGCMS NF EN 150 #
11423-1
4-chlorotoluéne 3BRPM <0.50 pall HSIGCMS NF EN ISO #
114231
1,2-dichlorobenzéne 38RPM < 0.05 pofl HSIGCMS NF EN 150 #
114231
1,3-dichlorobenzéne 38RPM <0.5 pg/l HS/GCMS NF EN IS0 #
11423-1
1,4-dichlorobenzéne 38RFM <0.05 Hall HS/GC/MS NF EN ISO #
114231

sl
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 Paramétres analytiques e L Resultats

. Methodes

1,2, 3-trichlorobenzéne 38RPM <010 pg/l HS/GC/MS NF EN ISO #
114231

1,2, 4-trichlorobenzéne 38RPM <0.10 pall HS/GC/MS NF EN ISO #
114231

1,3 5-trichlorobenzéne 3BRFM <0.10 pall HS/IGCIMS NF EN ISO #
11423-1

Somme des trichlorobenzénes 38RPM <010 pall HS/GCMS NF EN ISO
114231

Composés divers

Divers
Phosphate de tributyle 38RPM < 0.005 ugll GC/MSMS aprés extraction Méthode M_ET172 #
SPE
38RPM ANALYSE (RPM) RESSOURCE SOUTERRAINE (ARS38-2013)

Silicates : délai de stabilisation dépassé

Eau respectant les limites de qualité fixées par I'arrété du 11 janvier 2007 modifié par I'arrété du 21 janvier 2010 pour les parametres
mesurés.

Caroline DUFOUR
Technicienne de Laboratoire
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SEMILDA O
Z. A la Cruizille
13 Rue B. Frachon
38090 VILLEFONTAINE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation,
identifiés par le symbole #.

Les paramétres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :

Identification échantillon :

Nature:
Lieu de Prélévement :
Localisation exacte :

Dept et commune :
UGE :

Type d'eau :

Type de visite :

Nom de I'exploitant :

Nom de l'installation :
Prélévement :

Traitement :

LSE15-68955

LSE1506-6853 Analyse demandée par : Agence Régionale de Santé
Rhone Alpes - 38032 GRENOBLE CEDEX 1

Eau de distribution

RESEAU COMMUNAL

CANTINE SCOLAIRE - MONTEE DES LURONS - ROBINET CANTINE
38 SATOLAS-ET-BONCE

0364 - CAPI SEMIDAO
T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

D1 Type Analyse : D1

SEMIDAO

Z.l. LA CRUIZILLE

13 rue benoit Frachon

38090 VILLEFONTAINE

SATOLAS RESEAU Type : UDI

Prélevé le 22/06/2015 4 08h45  Réceptionné le 22/06/2015

Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / DURIEUX Christine
Prélévement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de
consommation humaine

Conditions de prélévements : INF

Flaconnage CARSO-LSEHL

CHLORE

PSV : 0000001447
Motif du prélévement : CS

Code : 001030

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure
sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité a la spécification, il n'a pas été tenu explicitement
compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse le 22/06/2015

Observations sur le terrain

Sociéld par action simplifiée au capilal de 2 2B3 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 3132 - SIRET 410 545 312 00042 - APE 71208 — N* TWVA FR B2 410 545 313
Siege social ef laboratoire | 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 047276 16 16 - Fax : (33)04 78 723503

Site web . www. groupecarso com - e-mail ; carso@groupecarso.com

Pluviométrie 48 h 2801 0 mm/48h Observation visuelle
Mesures sur le terrain
Température de l'eau 3801 17.9 °C Méthode & la sonde Méthode interne 25| #
M_EZ008 v2
e [
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~ Normes Limtesde  Reférances 3
R " o qualité - de qualité =
Température de l'air extérieur 3801 23.2 °c Méthode & la sonde Méthade interne
M_EZ008 v2
pH sur le terrain 38D1 7.20 - Electrochimie 6.5 o #
Conductivité brute & 25°C sur le 3801 755 pS/em Méthode a la sonde NF EN 27888 200 1100] #
terrain
Chlore libre sur le terrain 3801 <0.05 mg/l Ci2 Spectrophotométrie & la NF EN ISO 7383-2 #
DPD
Chlore total sur le terrain 3801 <0.05 mg/l Ci2 Spectrophotométrie & la NF EN ISO 7393-2 #
DPD
Bioxyde de chlore 38D1 N.M. mg/l CIO2 Spectropholométrie & la Méthode interne
glycine
Analyses microbiologiques
Microorganismes aérobies & 36°C 38D1 <1 UFC/ml Incorporation NF EN IS0 6222
Microorganismes aérobies & 22°C 3801 <1 UFC/ml Incorporation NF EN ISO 6222
Bactéries coliformes & 36°C 3801 <1 UFC/M00ml | Filtration NF EN ISO 9308-1 0
Escherichia coli 3801 <1 UFC/100 mi Filtration NF EN IS0 9308-1 4] #
Entérocoques (Streptocoques 38D1 <1 UFC/100 ml Filtration NF EN ISO 7899-2 0 #
fécaux)
Caractéristiques organoleptiques
Odeur 3801 0 Chlore - Qualitative
Saveur 3801 0 Chiore - Qualitative
Couleur apparente (eau brute) 3801 =5 mall Pt Comparateurs NF EN IS0 7887 15| #
Couleur vraie (eau filtrée) 3801 <5 magll Pt Comparateurs NF EN IS0 7887 #
Couleur 3801 0 - Qualitative
Turbidité 3801 0.11 NFU Néphélométrie NF EN ISO 7027 2| #
Analyses physicochimiques
Analyses physicochimiques de base
Conductivité électrique brute & 25°C 3801 726 uSiem Cenductimétrie WF EN 27888 200 1100| #
Cations
Ammonium 38D1 < 0.05 mg/l NH4+ Spectrophotométrie au bleu NF T90-015-2 0.10| #
indophénol
3801 ANALYSE (D1) EAU DE DISTRIBUTION (ARS38-2013)

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par 'arrété du 11 janvier 2007 modifié par larété du 21 janvier 2010 pour les

parametres mesurés.

Ludovic RIMBAULT

Responsable Technique Microbiologie




